EX2022-19306503-GDEBA-DPCLMIYSPGP

)
/1% GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

s5i=> BUENOS AIRES

DOCUMENTACION GRAFICA

Obras Complementarias




%‘g GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

~#if~ BUENOS AIRES

EX2022-19306503-DPTLMIYSPGP

LISTADO DE PLANOS
CENTRO DE SALUD MENTAL - GRAL PUEYRREDON

B) ESTRUCTURAS

EST-01 FUNDACIONES ESTRUCTURAS SOBRE PLANTA BAJAY CUBIERTA ....... ESC. 1.100

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS

IE  INSTALACION ELECTRICA

[E-01 BOCAS DE ILUMINACION ... ESC. 1.100
IE-02 BOCAS DE TOMACORRIENTES ..... oo ESC. 1.100
IE-03 MUY BAJAS TENSIONES BOCAS DE REDES, TELEFONIA, TV, TURNEROS
DIGITALES Y CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TV) ..coiiiiiiiiiiieeiee e ESC. 1.100
IE-04 MUY BAJAS TENSIONES BOCAS DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALARMA
ANTIRROBOS . ...t e e e e e e ESC. 1.100
IE-05 BANDEJAS PORTACABLES Y CANEROS .......ccoiiiiiiieiiieieieeeieee e ESC. 1.100
IE-06 ESQUEMA DE TABLEROS UNIFILARES........cooiii e SIN ESCALA

IS INSTALACION SANITARIA
IS-01 PLANO DE PLANTA BAJA'Y PLANTA DE TECHOS INSTALACION DE AGUA FRIA'Y

CALIENTE INSTALACION CONTRA INCENDIO ..ot ESC. 1.100
IS-02 PLANO DE PLANTA BAJA INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL................ ESC. 1.100
IS-03 PLANO DE PLANTA BAJA'Y PLANTA DE TECHOS INSTALACION DE DESAGUE

PLUVIAL ... e ESC. 1.100

IGN INSTALACION DE GAS NATURAL
IGO1- PLANTABAJAY PLANTADE TECHOS. .. ... ESC. 1.100

IGM  INSTALACION DE GASES MEDICINALES
NO APLICA

IT INSTALACION TERMOMECANICA
IT-01 PLANTA BAJA Y PLANTA DE TECHOS .. oot ESC. 1.100
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YEREDA CARACTERISTICAS DE LOS

MATERIALES: DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Hormigon H-21

N AN 4200 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA
PROYECTO

CENTRO DE SALUD MENTAL
ING. MARCELO DEMILTA

ARQ. DIEGO GELSI GRAL. PUEYRREDON

LOCALIDAD: GRAL. PUEYRREDON
PARTIDO:  MAR DEL PLATA

RESPONSABLES PROYECTO

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA
ARQ. DIEGO GELSI DICIEMBRE 2022 PLANO
i i JEFE DE DEPARTAMENTO FUNDACIONES
ARQ. VERONICA CABANA ESTRUCTURAS SOBRE PLANTA BAJA
DIRECTOR TECNICO Y CUBIERTA
ARQ. ROMINA VILLEGAS ESCALA  1:100
DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO TOTAL
LIC. MARCELA VILLEGAS EX-2022-19306503 = ESTRUCTURAS 01 01

CODIGO GDEBA:




LISTADO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Artefacto Referencia Descripcién Potencia(W) | Cantidad
Artefacto empotrable cuadrado de 59.8 x 59.8 cm para iluminacion directa - simétrica con base
A5 de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con difusor de acrilico opal 1x27TW 12
de alto rendimiento OPTO MAX, con una lampara de led de 27W.
_ Artefacto empotrable en techo cuadrado de 60,5 x 60,5 cm para iluminacién directa - simétrica,
A8 con cuerpo y frente de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, difusor 2%10W 1 5
i de policarbonato opal de alto rendimiento OPTO MAX y fuente interna de led incorporada. X
Potencia luminica 20W distribuida en 2 (dos) paneles de led de 10W c/u.
Artefacto de aplicar cuadrado de 30 x 30 cm para iluminacion directa - simétrica con base de
@ C2 acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, difusor de policarbonato opal 1x18W 1 O
de alto rendimiento, con una lampara de led de 18W
Artefacto embutido cuadrado de 20 x 20 cm para iluminacion directa - simétrica con base de
[m] D4 acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster color blanco, fuente de led dia 1x20W 5
de 20W con fuente externa incluida dimerizable.
Artefacto empotrable en techo. Dimensiones: 120mm x 120mm x 21mm, difusor opal.
o F5 Distribucion de Luz: directa simétrica. Lampara de led de 6W. Tx6W 1 6
Artefacto de aplicar exterior redondo de 36 cm de diametro para iluminacion directa - simétrica,
@ G 1 1 con cuerpo de aluminio inyectado, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, y 1x12W 1 5
difusor en policarbonato opal de alto rendimiento, con una lampara de led de 12 W.
Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado, tratamiento de superficie con pintura en
m— H 2 polvo poliéster, reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado, con 1 1x10W 1
(una) lampara de LED de 10W.
Artefacto aplicado en pared de 125 cm para iluminacion directa - simétrica con cuerpo de
K2 acero esmaltado, terminales ABS y difusor en extrusién de policarbonato traslucido con un 1x18W 3
tubo de led T8 de 18W
Luminaria para aplicar en pared de 60 cm, de iluminacion inferior. Construida integramente en
— K3 metal esmaltado, pantalla portaequipo desmontable, difusor frontal, de policarbonato alveolar 1x14W 1
traslicido, desmontable mediante tornilleria, con un tubo de led T8 de 14W
' E Médulo de emergencia incorporado. Sistema de iluminacion de emergencia, autbnomo 21
permanente para artefactos que utilizan fluorescentes T8 6 PL, de 4 pines o lamparas de Led.
— E M 1 Artefacto de emergencia 90 leds 18hs de autonomia. 90x1W 4
Cartel de Salida con lamparas de leds con equipo autobnomo de emergencia y 6 hrs. de
S 1 autonomia. 9
REFERENCIAS ILUMINACION CANTIDAD
(O | BOCA DE ILUMINACION.
REFERENCIAS BANDEJAS PORTACABLES
@ | VIODULO DE EMERGENCIA INCORPORADO. 21 — TABLERO PRINGIPAL
+( | APLIQUES DE ILUMINACION. B | TABLERO SECCIONAL
o— | LLAVE DE EFECTO. CAJADE PASO
—o— | LLAVE COMBINADA. BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA GALVANIZADA
PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 150mm
d FOTOCELULA. 7
— . CURVA A NOVENTA GRADOS (90° PARA BANDEJA
(&) | EXTRACTOR DE BARO. 5 PORTACABLES DE CHAPA GALVANIZADA PERFORADA,

ALA 50mm, ANCHO 150mm

Los artefactos led seran de primera calidad, para mayor ahorro

CURVA A CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°) PARA
NOTA: BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA GALVANIZADA
PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 150mm

energetico y larga vida util, bajo norma ANSI C78.377-2008
(Estados Unidos) y IEC- 62560-1: 2010 (Europa).

Las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones, equipos y 150mm
accesorios mencionados en el presente anteproyecto, deberan

DERIVACION TEE PARA BANDEJA PORTACABLES DE
CHAPA GALVANIZADA PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO

ser considerados como tentativos y a los fines de fijar criterios
para la cotizacién. Debiendo La Contratista realizar el proyecto
ejecutivo final. 150mm

DERIVACION CRUZ PARA BANDEJA PORTACABLES DE
CHAPA GALVANIZADA PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO

Toda la instalacién sera recorrida por un conductor aislado de
cobre verde con amarillo de 2,5mm? de seccién minima o
equivalente al neutro.

Canalizacion y cableado de circuitos:

IUG: PVC-LH @20 - 2,3,4x1,5mm?+2,5mm?PE segun retorno.

EX-2022-19306503

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLES PROYECTO

ING. FABRICIO GESU
ARQ. MARTIN MARIGO

OBRA
PROYECTO

CENTRO DE SALUD MENTAL
GRAL. PUEYRREDON

LOCALIDAD: MAR DEL PLATA
PARTIDO:  GRAL. PUEYRREDON

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA
TEC. MAIA CASTRO JUCHET - ARQ. M. MARIGO

FECHA
DICIEMBRE 2022

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ. VERONICA CABANA

DIRECTOR TECNICO
ARQ. ROMINA VILLEGAS

PLANO INSTALACION ELECTRICA
BOCAS DE ILUMINACION

ESCALA 1:100

FORMATO A1

DIRECTOR PROVINCIAL
LIC. MARCELA VILLEGAS

N° EXPEDIENTE
EX-2022-19306503

AREA
ELECTRICIDAD

N° PLANO | TOTAL

1

6

CODIGO GDEBA:




/ LISTADO DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

H S F Heladera sin freezer de 277 lts., color blanco de 150 cm de alto, 54 cm de ancho y 61 cm de 1
profundidad, s/ Pliego.

53 R . TSMBT f
T Pal L%Fffﬁ; b Ti
A~ | Par
NEUTRO
‘ \ L
L REFERENCIAS TOMACORRIENTES CANTIDAD
HeF | TUG: TOMACORRIENTE DE USO GENERAL. 50
| TUE
/A | TUE: TOMACORRIENTE DE USO ESPECIAL. 12
E] X | ACU: ALIMENTACION CARGA UNICA. 4
o (4
= TUG7 07| | PERISCOPIO COMPLETO CON 1 RJ11 (TEL) 1PUERTO DE DATOS .
4 \(a TSTMYN) . LA Al | CAT. 5E 4 TOMACORRIENTES 2P+T DE 10A.

R

D PERISCOPIO COMPLETO CON 1 PUERTO DE DATOS CAT. 5E 4
if] | TOMACORRIENTES 2P+T DE 10A.

REFERENCIAS ALTURAS DE TOMACORRIENTES

TOMACORRIENTE A 0,40m SOBRE NPT.

TOMACORRIENTE A 0,15m SOBRE N/ MESADA.

EX-2022-19306503

TOMACORRIENTE A 1,20m SOBRE NPT.

TOMACORRIENTE A 2,20m SOBRE NPT.

TOMACORRIENTE EN PISO.

A AISHET S

ALIMENTACION CARGA UNICA ALTURA A DEFINIR.

ST TN, TN 7 T 0
. TUG3 HH- [
@Tsey— TN A B / 7 < ) ) ) o )
Sease & D ——— (AN n NOTA: las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones, equipos Yy
R \ accesorios mencionados en el presente anteproyecto, deberdn ser
| / considerados como tentativos y a los fines de fijar criterios para la cotizacion.

Debiendo La Contratista realizar el proyecto ejecutivo final.
Canalizacion y cableado de circuitos:

TUG: PVC-LH @20 - 2x2,5mm?+2,5mm?PE

TUE: PVC-LH @20 - 2x4,0mm?+4,0mm?PE

%)

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLES PROYECTO OBRA
PROYECTO
ING. FABRICIO GESU

ARQ. MARTIN MARIGO CENTRO DE SALUD MENTAL
GRAL. PUEYRREDON

LOCALIDAD: MAR DEL PLATA

PARTIDO:  GRAL. PUEYRREDON

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA

TEC. MAIA CASTRO JUCHET - ARQ. M. MARIGO = DICIEMBRE 2022 PLANO INSTALACION ELECTRICA
JEFE DF DEPARTAMENTO BOCAS DE TOMACORRIENTES

ARQ. VERONICA CABANA
DIRECTOR TECNICO

ARQ. ROMINA VILLEGAS ESCALA 1:100 FORMATO A1
DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO | TOTAL
LIC. MARCELA VILLEGAS EX-2022-19306503 | ELECTRICIDAD 2 6

CODIGO GDEBA:
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ADA LINEAS \'\I'E\LEFONICAS,
INTERNET Y VIDEOCABLE
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1

:P aT
NEUTRO

REFERENCIAS REDES, TELEFONIAY TV

CANT.

RAC

CENTRAL DE DATOS s/ PLIEGO.

ACCESS POINT S/ PLIEGO s/ PLIEGO.

BOCA DE TELEVISION s/ PLIEGO.

ElelEH

CENTRAL TELEFONICA s/ PLIEGO.

o
. =
[

PERISCOPIO COMPLETO CON 1 RJ11 (TEL) 1PUERTO DE
DATOS CAT. 5E 4 TOMACORRIENTES 2P+T DE 10A.

F O

PERISCOPIO COMPLETO CON 1 PUERTO DE DATOS
CAT. 5E 4 TOMACORRIENTES 2P+T DE 10A.

REFERENCIAS SISTEMA DE TURNOS

CANT.

TURNERO DIGITAL s/ PLIEGO.

[=>|[&]

PULSADOR LLAMADOR TURNERO s/ PLIEGO.

REFERENCIAS CIRCUITO CERRADO TV

CANT.

CENTRAL DE CCTV s/ PLIEGO

Q
(¢}
e}
<

CAMARA DE CCTV s/ PLIEGO

NOTA: las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones,

equipos y accesorios mencionados en el presente anteproyecto,
deberén ser considerados como tentativos y a los fines de fijar
criterios para la cotizacion. Debiendo La Contratista realizar el
proyecto ejecutivo final.

EX-2022-19306503

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLES PROYECTO

ING. FABRICIO GESU
ARQ. MARTIN MARIGO

OBRA
PROYECTO

CENTRO DE SALUD MENTAL
GRAL. PUEYRREDON
LOCALIDAD: MAR DEL PLATA
PARTIDO:  GRAL. PUEYRREDON

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA
TEC. MAIA CASTRO JUCHET - ARQ. M. MARIGO

FECHA
DICIEMBRE 2022

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ. VERONICA CABANA

PLANO INSTALACION ELECTRICA

DIRECTOR TECNICO

MUY BAJAS TENSIONES
BOCAS DE REDES, TELEFONIA, TV, TURNEROS
DIGITALES Y CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TV)

ARQ. ROMINA VILLEGAS ESCALA 1:100 FORMATO A1
DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO | TOTAL
LIC. MARCELA VILLEGAS EX-2022-19306503 | ELECTRICIDAD 3 6

CODIGO GDEBA:




| ZONA 6

J — % (aCA) & B
» B

)
Epar =
= zowspoy WL 1
(L /{é ) = REFERENCIAS DETECCION INCENDIO CANT.
= NEUTRO CENTRAL CONTRA INCENDIO s/ PLIEGO. 1
i‘ OX) | SIRENA ALARMA CONTRA INCENDIO s/ PLIEGO. 1
g /::( FLASHING LAMP S/ PLIEGO. !
-+ /A | PULSADOR PARA INCENDIO s/ PLIEGO. 4
4: () | DETECTOR DE HUMO s/ PLIEGO. 2
1 (G) | DETECTOR DE GAS s/ PLIEGO. 3
NG
N
Z N
= ZONA‘$‘
(@ Cj))(
I j REFERENCIAS ALARMA ANTIRROBO CANT.
| CENTRAL DE ALARMA s/ PLIEGO !
i TECLADO LED CON MICROFONO s/ PLIEGO !
|- [)] | DETECTOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO s/ PLIEGO )
& tjl% (=] | DETECTOR MAGNETICO s/ PLIEGO 18
¢ ] | SIRENA ALARMA ANTIRROBO s/ PLIEGO 1

EX-2022-19306503

4 PR R

-1
L

NOTA: las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones,
equipos y accesorios mencionados en el presente anteproyecto,
B deberén ser considerados como tentativos y a los fines de fijar
criterios para la cotizacion. Debiendo La Contratista realizar el
proyecto ejecutivo final.

&> ZONA 1 (a CA) @

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA
PROYECTO

ING. FABRICIO GESU

ARQ. MARTIN MARIGO CENTRO DE SALUD MENTAL
GRAL. PUEYRREDON

LOCALIDAD: MAR DEL PLATA

PARTIDO:  GRAL. PUEYRREDON

RESPONSABLES PROYECTO

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA

TEC. MAIA CASTRO JUCHET - ARQ. M. MARIGO = DICIEMBRE 2022 PLANO INSTALACION ELECTRICA
JEFE DE DEPARTAMENTO MUY BAJAS TENSIONES

ARQ. VERONICA CABANA BOCAS DE DETECCION DE INCENDIOS Y

DIRECTOR TECNICO ALARMA ANTIRROBOS

ARQ. ROMINA VILLEGAS ESCALA 1:100 FORMATO A1
DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO | TOTAL
LIC. MARCELA VILLEGAS EX-2022-19306503 | ELECTRICIDAD 4 6

CODIGO GDEBA:
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DE150x50
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DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

VARILLA ROSCADA GALVANIZADA

CABALLETE DE HIERRO GALVANIZADO

RESPONSABLES PROYECTO

ING. FABRICIO GESU
ARQ. MARTIN MARIGO

OBRA
PROYECTO

CENTRO DE SALUD MENTAL
GRAL. PUEYRREDON
LOCALIDAD: MAR DEL PLATA
PARTIDO:  GRAL. PUEYRREDON

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA
TEC. MAIA CASTRO JUCHET - ARQ. M. MARIGO

FECHA
DICIEMBRE 2022

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ. VERONICA CABANA

DIRECTOR TECNICO

PLANO INSTALACION ELECTRICA

BANDEJAS PORTACABLES Y CANEROS

ARQ. ROMINA VILLEGAS ESCALA 1:100 FORMATO A1
DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO | TOTAL
LIC. MARCELA VILLEGAS EX-2022-19306503 | ELECTRICIDAD 5 6

CODIGO GDEBA:
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DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLES PROYECTO

ING. FABRICIO GESU
ARQ. MARTIN MARIGO

OBRA
PROYECTO

CENTRO DE SALUD MENTAL
GRAL. PUEYRREDON

LOCALIDAD: MAR DEL PLATA
PARTIDO:

GRAL. PUEYRREDON

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA
TEC. MAIA CASTRO JUCHET - ARQ. M. MARIGO

FECHA
DICIEMBRE 2022

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ. VERONICA CABANA

DIRECTOR TECNICO

PLANO

INSTALACION ELECTRICA
ESQUEMA UNIFILAR

ARQ. ROMINA VILLEGAS ESCALA S/IE FORMATO A1
DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO | TOTAL
LIC. MARCELA VILLEGAS EX-2022-19306503 | ELECTRICIDAD 6 6

CODIGO GDEBA:
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DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA
PROYECTO

CENTRO COMUNITARIO DE
SALUD MENTAL

LOCALIDAD: MAR DEL PLATA
PARTIDO: GENERAL PUEYRREDON

RESPONSABLES PROYECTO
ARQ. AVILA JOAQUIN

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA
ARQ. AVILA JOAQUIN DICIEMBRE 2022 PLANO PLANO DE PLANTA BAJA Y PLANTA DE TECHOS

JEFE DE DEPARTAMENTO INSTALACION DE AGUA FRIA'Y CALIENTE
ARQ. VERONICA CABANA INSTALACION CONTRA INCENDIO

DIRECTOR TECNICO
ARQ. ROMINA VILLEGAS ESCALA 1:100 HOJA A1

DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO | TOTAL
LIC. MARCELA VILLEGAS SANITARIAS 01 03

CODIGO GDEBA:
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DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLES PROYECTO OBRA
PROYECTO
ARG, AVILA JOAGEIN CENTRO COMUNITARIO DE

SALUD MENTAL

LOCALIDAD: MAR DEL PLATA

PARTIDO: GENERAL PUEYRREDON

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA

ARQ. AVILA JOAQUIN NOVIEMBRE 2022 PLANO  PLANO DE PLANTA BAJA

SEFE O DEPARTAMENTO INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL

ARQ. VERONICA CABANA

DIRECTOR TECNICO

ARQ. ROMINA VILLEGAS ESCALA  1:100 HOJA A1

DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO| TOTAL
LIC. MARCELA VILLEGAS SANITARIAS 02 03

CODIGO GDEBA:




REFERENCIAS PLUVIAL:

Embudo Hierro Fundido
25x25 020 x 20

NN L AAQAAARAAAANALAADL AL QAR QAARAAANNAAAALAAASPAAD Y AARQAARAAANNAANALAANG P AADQAARQAARAAANNAANALAANNYAAG P AADQAARAAARANAANALAANSAAD QAR QAR QAAANNAANNAAASYAADQALD QAARQAANNAANASAASpANgQganggangpind —_— Bajadacaéopvcd110
Bajada Ca¢o PVCd 60

D2X02
ddi3

Bajada Ca¢ o Hierro Fundidod 100

BC HéFéd 100 c/
DESPARRAMADOR
CANALETA C/ REJA

< G=RGOLAS
PREMOLDEADAS HORMIG®N

LLp
1dd 0’9

0LLP 1dd D
m—t—t—?-%—glp
-I.dc g

1dd 0@\ 1dd 0’9

oLLP

1dd 0’9

C.PPLd110

0exoe
|
|

0exoe
vag

Tddt3 [1ddt3

02X02 |0gx02

oLLp

oLLp
1dd 0’9

BOCA DE DESAG- E ABIERTA
M

e
—

BOCA DE DESAG- E TAPADA
(BDT)

CA"OPPL

W N B Cago Lluvia Chapa Galvanizada

B e 100x50

0LLP 1dd "D

RN
/‘) \ 7A77 7‘1 ﬂ

4
—
B

aoa N ’ 5 — %B EX-2022-19306503
% ‘\"" or «{3 ° — I l l

N

|4
v
\
Q
7%

q o© <

a9
|

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ﬂm

N
—y e— ——

b

) | @
%)i) < 4 0 e A
gg/o_ o0 o° D"Dg — L @ II —
s ) T ANG Y 1O Fe Y ———og
3 L > .PPLdHb ) - _[ & 23 3
nci)(ﬁ" o, j g8 E Ef GTDECD L I 3o gg‘.’;
= N D)
~ 350 ) |
3 |13 /-s P T T B O
g B ) Jl /45‘—&”\ /,mmﬁ /j\ g
00 e i : _ E DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
é . 0( )u E % il 7‘?“’7—? ‘ MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
'_ E I : ; ke —tY e e 5 | N HNN |
) RESPONSABLES PROYECTO OBRA
PROYECTO

ARQ. AVILA JOAQUIN CENTRO COMUNITARIO DE
SALUD MENTAL

LOCALIDAD: MAR DEL PLATA
PARTIDO: GENERAL PUEYRREDON

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA
ARQ. AVILA JOAQUIN NOVIEMBRE 2022 PLANO PLANO DE PLANTA BAJA Y PLANTA DE TECHOS

INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ. VERONICA CABANA

DIRECTOR TECNICO

ARQ. ROMINA VILLEGAS ESCALA 1:100 HOJA A1
DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO| TOTAL
LIC. MARCELA VILLEGAS SANITARIAS 03 03

CODIGO GDEBA:
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DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLES PROYECTO OBRA
PROYECTO

TEC.: MARIA ELISA FONTANA CENTRO DE SALUD MENTAL
GRAL. PUEYRREDON

LOCALIDAD: GRAL. PUEYRREDON
PARTIDO:  MAR DEL PLATA

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA
TEC.: MARIA ELISA FONTANA 12/2022

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ. VERONICA CABANA

DIRECTOR TECNICO

PLANO PLANTA BAJA Y PLANTA DE TECHOS
GAS NATURAL

ARQ. ROMINA VILLEGAS ESCALA  1:100
DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO| TOTAL
LIC. MARCELA VILLEGAS EX-2022-19306503 | GAS NATURAL 01 01
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DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLES PROYECTO OBRA
PROYECTO

ARQ. LAUTARO BERNAL CENTRO DE SALUD MENTAL
GRAL. PUEYRREDON

LOCALIDAD: GRAL. PUEYRREDON
PARTIDO: MAR DEL PLATA

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA

ARQ. LAUTARO BERNAL

DICIEMBRE 2022

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ. VERONICA CABANA

DIRECTOR TECNICO
ARQ. ROMINA VILLEGAS

PLANO PLANTA BAJAY PLANTA DE TECHOS
TERMOMECANICA

ESCALA 1:100

DIRECTOR PROVINCIAL
LIC. MARCELA VILLEGAS

N° EXPEDIENTE AREA N°® PLANO
TERMOMECANICA 01

TOTAL
01

CODIGO GDEBA:
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