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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA
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NOTAS:

NOTA IMPORTANTE:

*- LA IMPLANTACION DEL PRESENTE EDIFICIO PROTOTIPO
SISTEMATIZADO EN ESQUINA ES AL SOLO EFECTO DEL CONOCIMIENTO
DEL PROYECTO Y SU ANALISIS. LA MISMA SE ENCUENTRA ESPEJADA
CON RESPECTO A SU UBICACION CORRECTA INDICADA EN EL PLANO
DE IMPLANTACION. LA DOCUMENTACION SE ADECUARA EN FORMA
DEFINITIVA'Y CONCORDANTE CON LA IMPLANTADA, AL MOMENTO DE
LA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.-

NOTA IMPORTANTE DE FUNDACION:
PREDIMENSIONADO EFECTUADO PARA ESTIMAR UN PRESUPUESTO.

LOS RECAUDOS CONSTRUCTIVOSA PREVER EN LA OFERTA
Y EN EL CALCULO A PRESENTAR SE BASARAN EN LOS DATOS

APORTADOS POR EL ESTUDIO DE SUELOS.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES:
Hormigon H-30

Acero ADN 420MPa

Prof. de Fundacion: -1,50 m B.N.T.N

EX-2021-16008113

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA
PROYECTO

RESPONSABLES PROYECTO

TEC. NATALIA DAMIA
ING. MARCELO DEMILTA

CAPS LA COSTA

PROTOTIPO EN ESQUINA

LOCALIDAD: MAR DEL TUYU

PARTIDO: LA COSTA
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA
TEC. NATALIA DAMIA JULIO 2021 PLANO
JEFE DE DEPARTAMENTO PRE-DIMENSIONADO
ARQ. VERONICA CABANA ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA
DIRECTOR TECNICO PLANO DE FUNDACION
ARQ. ADRIAN LA MOTTA ESCALA 1:100
DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO TOTAL
ARQ. RODOLFO MACERA EX-2021-16008113 ESTRUCTURAS 01 01

CODIGO GDEBA:
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PLANTA DE TECHOS

L.M.

EX-2021-16008113

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

E.D. E.D.
. =
REFERENCIAS ILUMINACION CANTIDAD
(O | BOCADE ILUMINACION.
@ | MODULO DE EMERGENCIA INCORPORADO. 22
+(O | APLIQUES DE ILUMINACION.
LISTADO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION LISTADO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION
) . . . ] . . . “~o | LLAVE DE EFECTO.
Artefacto | Referencia Descripcion Potencia(W) | Cantidad Artefacto | Referencia Descripcion Potencia(W) | Cantidad
“~o | LLAVE COMBINADA.
Artefacto empotrable cuadrado de 59.8 x 59.8 cm para iluminacion directa - simétrica con base Proyector exterior con cuerpo de aluminio inyectado, tratamiento de superficie con pintura en d FOTOCELULA. 12
A5 de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con difusor de acrilico opal 1x27W 1 4 — H 2 polvo poliéster, reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado, con 1 1x10W 3
de alto rendimiento OPTO MAX, con una lampara de led de 27W. (una) lampara de LED de 10W. EXTRACTOR DE BANO. 4
_ Artefacto empotrable en techo cuadrado de 60,5 x 60,5 cm para iluminacién directa - simétrica, . o e e e . . . . .
A8 con cuerpo y frente de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, difusor 2% 10W 29 K2 Artefacto aplltlcgdoten par«lad d:B182 S ZT para |Ium|tnac'|9n((jj|rect|r.=\ ) stl)metrtlcet\ coln' c.l:jerpo de 1%18W 5 —NOTA' las capa.mdades, . ten:|dos, slecmonef, u?lcamonis,
de policarbonato opal de alto rendimiento OPTO MAX y fuente interna de led incorporada. X ?Cs ro deslm daT% g’ 1eér\;1vlna es y dilusor en extrusion de policarbonato frasiucido con un X nglpqs y accesor:;)s rgenmona ots e{ntle presenl © z?rn eprgye]fl:'o,
— Potencia luminica 20W distribuida en 2 (dos) paneles de led de 10W c/u. ubo de le € eberan ser consideracos como lentallvos y a 10s lines de tijar
criterios para la cotizacién. Debiendo La Contratista realizar el
proyecto ejecutivo final.
. o o o ] S ) Toda la instalacion sera recorrida por un conductor aislado de
Artefacto de a.pllcar cuadrad(? Qe 30 x ;30 cm para |Ium|na.(j‘|on dlrgcta - S|metr|'ca con base de Luminaria para aplicar en pared de.60 cm, de |Ium|nac!én inferior. Constru!da integramente en cobre verde con amarillo de 2,5mm? de seccién minima o
D C2 acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, difusor de policarbonato opal 1x18W 19 K3 metal esmaltado, pantalla portaequipo desmontable, difusor frontal, de policarbonato alveolar 1x14W 9) :
- . . . o equivalente al neutro.
de alto rendimiento, con una lampara de led de 18W traslucido, desmontable mediante tornilleria, con un tubo de led T8 de 14W . .
Canalizacion y cableado de circuitos:
IUG: PVC-LH @20 - 2,3,4x1,5mm?>+2,5mm?PE segun retorno.
@ D 4 Artefactto ?mb.u“?o (cj:uadradr?' d.e 20x ZOtcm para illuminellgjéP dire(ita Lfimétri?a C(t)n (:)a?e dd:. 1%20W 12 . E Moédulo de emergencia incorporado. Sistema de iluminacion de emergencia, autbnomo 29
acero, tratamiento de supe_ |C|e_con P'n u_ra €n polvo poliester: color blanco, tuente de led dia X permanente para artefactos que utilizan fluorescentes T8 6 PL, de 4 pines o lamparas de Led. REFERENCIAS BANDEJAS PORTACABLES
de 20W con fuente externa incluida dimerizable.
= TABLERO PRINCIPAL
[~ TABLERO SECCIONAL
X CAJA DE PASO
Artefacto empotrable en techo. Dimensiones: 120mm x 120mm x 21mm, difusor opal. . ,
O F5 Distribucion de Luz: directa simétrica. Lampara de led de 6W. 1x6W 27 E M 1 Artefacto de emergencia 90 leds 18hs de autonomia. 90x1W 1 BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA GALVANIZADA
PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 150mm
“ CURVA A NOVENTA GRADOS (90°) PARA BANDEJA
Artefacto de aplicar exterior redondo de 36 cm de diametro para iluminacion directa - simétrica, Cartel de Salid I3 de led . 5 q iav 6 hrs. d PORTACABLES DE CHAPA GALVANIZADA PERFORADA,
@ G 1 1 con cuerpo de aluminio inyectado, tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, y 1x12W 20 S 1 at e de walida con lamparas de [eds con equipo autonomo de emergencia y b hrs. de 5 ALA 50mm, ANCHO 150mm
difusor en policarbonato opal de alto rendimiento, con una lampara de led de 12 W. autonomia.
CURVA A CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°) PARA
BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA GALVANIZADA

IMPLANTACION DEL EDIFICIO PROTOTIPO AL SOLO EFECTO DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y SU ANALISIS. LA MISMA SE
ENCUENTRA ESPEJADA Y/O ROTADA CON RESPECTO A SU UBICACION CORRECTA INDICADA EN PLANO DE IMPLANTACION. LA
DOCUMENTACION SE ADECUARA EN FORMA CORRECTA Y DEFINITIVA AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.

PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 150mm

DERIVACION TEE PARA BANDEJA PORTACABLES DE
CHAPA GALVANIZADA PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO
150mm

.7

RESPONSABLES PROYECTO

ING. FABRICIO GESU
ARQ. MARTIN MARIGO

OBRA

PROYECTO

LOCALIDAD: MAR DEL TUYU

CAPS LA COSTA

PROTOTIPO EN ESQUINA

DERIVACION CRUZ PARA BANDEJA PORTACABLES DE
CHAPA GALVANIZADA PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO
150mm

PARTIDO: LA COSTA

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA

ARQ. MARTIN MARIGO SEPTIEMB. 2021 | P"LANO  INSTALACION ELECTRICA

JEFE DE DEPARTAMENTO BOCAS DE ILUMINACION

ARQ. VERONICA CABANA

DIRECTOR TECNICO

ARQ. ADRIAN LA MOTTA ESCALA 1:100

DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO TOTAL
EX-2021-16008113 | INSTALACION ELECTRICA 1 6

CODIGO GDEBA:
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PLANTA BAJA

REFERENCIAS ALTURAS DE TOMACORRIENTES

~ | TOMACORRIENTE A 0,40m SOBRE NPT.

TOMACORRIENTE A 0,15m SOBRE N/ MESADA.

TOMACORRIENTE A 2,20m SOBRE NPT.

@ TOMACORRIENTE A 1,20m SOBRE NPT.
Y

l TOMACORRIENTE EN PISO.

A ALIMENTACION CARGA UNICA ALTURA A DEFINIR.

NOTA: las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones, equipos Y
accesorios mencionados en el presente anteproyecto, deberan ser
considerados como tentativos y a los fines de fijar criterios para la cotizacion.
Debiendo La Contratista realizar el proyecto ejecutivo final.

Canalizacién y cableado de circuitos:

TUG: PVC-LH @20 - 2x2,5mm?+2,5mm?PE

TUE: PVC-LH @20 - 2x4,0mm?+4,0mm?PE

REFERENCIAS TOMACORRIENTES

CANTIDAD

TUG: TOMACORRIENTE DE USO GENERAL.

80

TUE: TOMACORRIENTE DE USO ESPECIAL.

19

ACU: ALIMENTACION CARGA UNICA.

PERISCOPIO COMPLETO CON 1 RJ11 (TEL) 1PUERTO DE DATOS
CAT. 5E 4 TOMACORRIENTES 2P+T DE 10A.

PERISCOPIO COMPLETO CON 1 PUERTO DE DATOS CAT. 5E 4
TOMACORRIENTES 2P+T DE 10A.

IMPLANTACION DEL EDIFICIO PROTOTIPO AL SOLO EFECTO DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y SU ANALISIS. LA MISMA SE
ENCUENTRA ESPEJADA Y/O ROTADA CON RESPECTO A SU UBICACION CORRECTA INDICADA EN PLANO DE IMPLANTACION. LA
DOCUMENTACION SE ADECUARA EN FORMA CORRECTA Y DEFINITIVA AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.

L.M.

LISTADO DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

Anafe eléctrico con una (1) Hornalla grande de 1500W y 18,5 cm de diametro, disefio en acero
@ AN2 | inoxidable. s/ Piiego. 1x1500W 3
H S F Heladera sin freezer de 277 Its., color blanco de 150 cm de alto, 54 cm de ancho y 61 cm de 2
profundidad, s/ Pliego.
HV Heladera vertical tipo exhibidora para conservacion de vacunas con llave y alarma (visual y 1
acustica), de 190 cm de alto, 67 cm de ancho y 65 de profundidad, s/ Pliego.
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DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLES PROYECTO

ING. FABRICIO GESU
ARQ. MARTIN MARIGO

OBRA
PROYECTO

CAPS LA COSTA

PROTOTIPO EN ESQUINA

LOCALIDAD: MAR DEL TUYU

PARTIDO: LA COSTA
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA
ARQ. MARTIN MARIGO SEPTIEMB. 2021 | PLANO  INSTALACION ELECTRICA
JEFE DE DEPARTAMENTO BOCAS DE TOMACORRIENTES
ARQ. VERONICA CABANA
DIRECTOR TECNICO
ARQ. ADRIAN LA MOTTA ESCALA  1:100

DIRECTOR PROVINCIAL

N° EXPEDIENTE
EX-2021-16008113

AREA N° PLANO
INSTALACION ELECTRICA 2

TOTAL

CODIGO GDEBA:
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pagina5 de 14



AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
E.D.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
E.D.

AutoCAD SHX Text
E.D.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
E.D.

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES


AU - V1727

7172 X

\

V17 22

m

V7 22

N\ \

AU -

§ 9\ V17 22 V17 22 N\ \ V17 22
- ENTRADA LINEAS TELEFONICAS,
w INTERNET Y VIDEOCABLE
LM LM.
- - T D * \/ \ 2 \ é/ h\\%/‘h\h%Ih\\%/d\gﬂ\l\g/‘h\§//II‘h%H\h%/\l\gﬂ‘h\\gmmi’/“H\\é//\hg]hl\\'g'/fA\A\\{i/“!I‘\éﬂtl‘\gﬂ‘l\&i’//‘h\\\{i/m‘\idm\é/ﬁl\i/I\\gltl‘\iﬂ\éﬂl‘im\%m‘\%!I‘\V /IS ://‘Ih' y I //Ah\'z Z1AN '//\Ihr :'Atlkx //‘Ihr AI\\g/IIm%sm%ﬂ\l\x%/h§/H\\%’I/JLméﬂ\lki/l\\\%IA\\%M\%dh%hlhé/m\éﬁH\\é/"\m%/‘l\\%M\\%’/“H\\%[‘\\\'%//‘I\i/II‘\ér'//‘n\\grﬂmi\%f!l\i/‘!I‘\if!l\\é//‘H\\é'/f!l\%H\\%/H\\%’/ﬂ\%/IA\i/II‘\\%/I\\\\E://I\\\\i://I\\\\%ﬂ/h\\\i/I\\i/IA@I\\\%/I\\\%/M\%/Iﬂi/ﬂ%ﬂﬂ%h@/hV l j
PaT I ! ] =1 T T 1
NEUTRQ || (B§%EP = i< L ogp B B ;2 B B |
S TR =T OELE oo
-==7 Te] D JID)
1 ’ K (] © [C
D[ C [{[ro

=
|

1

gl

R
N

1 T (15 415 €1)

ol
L PATo i
a-t

INSTALACION| -

E.D.

SN WS

I NS

"7/

E.D.

E.D.

PLANTA BAJA

REFERENCIAS REDES, TELEFONIAy TV

CANT.

RAC

CENTRAL DE DATOS s/ PLIEGO.

WIF

ACCESS POINT S/ PLIEGO s/ PLIEGO.

SJiH|H

BOCA DE TELEVISION s/ PLIEGO.

a
i}
m

CENTRAL TELEFONICA s/ PLIEGO.

o
—
[

PERISCOPIO COMPLETO CON 1 RJ11 (TEL) 1PUERTO DE
DATOS CAT. 5 4 TOMACORRIENTES 2P+T DE 10A.

Sl
)

>
>

PERISCOPIO COMPLETO CON 1 PUERTO DE DATOS
CAT. 5E 4 TOMACORRIENTES 2P+T DE 10A.

REFERENCIAS SISTEMA DE TURNOS

CANT.

TURNERO DIGITAL s/ PLIEGO.

PULSADOR LLAMADOR TURNERO s/ PLIEGO.

REFERENCIAS CIRCUITO CERRADO TV

CENTRAL DE CCTV s/ PLIEGO

CAMARA DE CCTV s/ PLIEGO

IMPLANTACION DEL EDIFICIO PROTOTIPO AL SOLO EFECTO DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y SU ANALISIS. LA MISMA SE
ENCUENTRA ESPEJADA Y/O ROTADA CON RESPECTO A SU UBICACION CORRECTA INDICADA EN PLANO DE IMPLANTACION. LA
DOCUMENTACION SE ADECUARA EN FORMA CORRECTA Y DEFINITIVA AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.

NOTA: las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones,
equipos y accesorios mencionados en el presente anteproyecto,
deberan ser considerados como tentativos y a los fines de fijar
criterios para la cotizacion. Debiendo La Contratista realizar el
proyecto ejecutivo final.

L.M.

EX-2021-16008113

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLES PROYECTO

ING. FABRICIO GESU
ARQ. MARTIN MARIGO

OBRA

PROYECTO

CAPS LA COSTA

PROTOTIPO EN ESQUINA

LOCALIDAD: MAR DEL TUYU

PARTIDO: LA COSTA
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA
ARQ. MARTIN MARIGO SEPTIEMB. 2021 | PLANO  INSTALACION ELECTRICA
JEFE DE DEPARTAMENTO MUY BAJAS TENSIONES
ARQ. VERONICA CABANA BOCAS DE REDES, TELEFONIA, TV, TURNEROS
DIRECTOR TECNICO DIGITALES Y CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TV)
ARQ. ADRIAN LA MOTTA ESCALA  1:100

DIRECTOR PROVINCIAL

N° EXPEDIENTE
EX-2021-16008113

AREA N° PLANO
INSTALACION ELECTRICA 3

TOTAL

CODIGO GDEBA:

PLIEG-2021-25993111-GDEBA-DTDPAM IYErG
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. . EX-2021-16008113
REFERENCIAS DETECCION INCENDIO CANT. REFERENCIAS ALARMA ANTIRROBO CANT.
CENTRAL CONTRA INCENDIO s/ PLIEGO. 1 CENTRAL DE ALARMA s/ PLIEGO 1 NOTA: " las  capacidades, tendidos, Siecciones, ubicaciones,
Q) | SIRENA ALARMA CONTRA INCENDIO s/ PLIEGO. 1 TECLADO LED CON MICROFONO s/ PLIEGO 1 zgggzz yS :rczzzzir?:ran;ggC(';?)T]?gotznetgtisog risae r::)es ?T:E rgge]fi;jt:r’
FLASHING LAMP S/ PLIEGO. ! DETECTOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO s/ PLIEGO 2% criterios para la cotizacion. Debiendo La Contratista realizar el DIRE | A N PROVINCIAL DE AR ITECTURA
A\ | PULSADOR PARA INCENDIO s/ PLIEGO. 6 =] | DETECTOR MAGNETICO s/ PLIEGO 2 proyecto ejecutivo final. CCIO O C QU C U'
(H) | DETECTOR DE HUMO s/ PLIEGO. % 0] | SIRENA ALARMA ANTIRROBO s/ PLIEGO 1 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
RESPONSABLES PROYECTO OBRA
ING. FABRICIO GESU PROYECTO CAPS LA COSTA
ARQ. MARTIN MARIGO PROTOTIPO EN ESQUINA
LOCALIDAD: MAR DEL TUYU
PARTIDO: LA COSTA
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA
ARQ. MARTIN MARIGO SEPTIEMB. 2021 | P"LANO  INSTALACION ELECTRICA
JEFE DE DEPARTAMENTO MUY BAJAS TENSIONES
ARQ. VERONICA CABANA BOCAS DE DETECCION DE INCENDIOS Y
S RECTOR TECNICO ALARMA ANTIRROBOS
ARQ. ADRIAN LA MOTTA ESCALA  1:100
DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO | TOTAL
EX-2021-16008113 | INSTALACION ELECTRICA 4 6
IMPLANTACION DEL EDIFICIO PROTOTIPO AL SOLO EFECTO DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y SU ANALISIS. LA MISMA SE ODIGO GDEBA.
ENCUENTRA ESPEJADA Y/O ROTADA CON RESPECTO A SU UBICACION CORRECTA INDICADA EN PLANO DE IMPLANTACION. LA
DOCUMENTACION SE ADECUARA EN FORMA CORRECTA Y DEFINITIVA AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO. PLIEG-2021-25993111-GDEBA-DTDPAM IYTG
pagina7 de 14 I



AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
E.D.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
E.D.

AutoCAD SHX Text
E.D.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
E.D.

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES


iiﬁ EE j% ﬁ y P m P

N — — BN W \ S— 7/ AN — /1 BN W \ — 7/ N W —_ 271 AN W\ — 7 BN W \ S— 7/ A W | — 7503
CAJATOMA o
TRIFASICA
LM. LM.
T P é ‘?//h\\iih\\\%’/‘h‘\\%/l‘f\\:-r’ﬂm%/ih\gmm\%/“u‘\h%l\im%ih\\gmm\i/“m\\%’/ﬁih"”ﬂ‘i\@mA%ri‘\iﬂmiﬂ‘i\@l‘h\im‘\iom\\%/ﬁhilh@m‘\idnk%/hhilh\%lm\iri‘\ 2/l /l‘i\\: /i NS/ | NS/ 1\ S S |\ i\ ’AI\\@lﬂAiem%ﬂ\i\\imu‘\%’mh\\idn\éﬂ\hiﬂ\\\%h‘\%M\%dhiﬂ\\%m\§/‘m\\%hk%ﬂ\\%ﬂ\\%’ﬂm\\%J\\\%/l‘i\%lﬂ‘\§/l‘n\\-i‘>/l‘n\-\im\iiriA\ihn\‘\iim\‘\iim\\i”ﬂu‘\\i’mh\\i’m\A‘\&/lh‘\?’/lli‘\\%ll\\\\i‘/’/ll\\\\i‘/’/ll\\\\%lm\\%lh\‘\im@I\\\%lI\\\%ﬂ\\\%lh\%ﬂ\\iﬁ\@J\@lh l j
PaT ‘ f ] B B 1R} 1 R i)
e P TS e B NN RRENE]
— Xd N
D\ e L] |

VA% %
=D

T Pm BPqg

GE 10

53]

Al I & e 1 Sl I I e S IS I e § Mo S I & I | M |

' ! ! ’ ' ! ! ’ l l lBPi)—:SO

J(\\\\\\v/////’_ i) 1 SO WX

I NS

"7/

It
A
it

BPC-150

g G |00

BT

|
] j
@ “q
N
|
]
EEEREEEEEEEREEES
E.D. E.D.
=
. . EX-2021-16008113
DETALLE BANDEJA PORTACABLES EXTERIOR DETALLE BANDEJA PORTACABLES
| BANDEJA PORTACABLES DE 150x50 PERFORADA CON SEPARADOR INTERIOR CON MENSULA.
REFERENCIAS BANDEJAS PORTACABLES ‘w:“ "'w CABALLETE DE HIERRO GALVANIZADO BANDE.JA PORTACABLES DE 150x50 TIPO "ESCALERA"
; Toega ﬂ ANCLAJE ESTRUGTURAL DE H°A°
= TABLERO PRINCIPAL % “ | “ "] MENSULA DE HIERRO GALVANIZADO
|~ TABLERO SECCIONAL \ w]/}
__+
X CAJA DE PASO & CUBIERTA ////////;
BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA GALVANIZADA DETALLE BANDEJA PORTACABLES
PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 150mm CON VARILLA ROSCADA.
W
I CURVA A NOVENTA GRADOS (90°) PARA BANDEJA
PORTACABLES DE CHAPA GALVANIZADA PERFORADA, DETALLE BANDEJA PORTACABLES %l %l
ALA 50mm, ANCHO 150mm DETALLE BANDEJA PORTACABLES DOBRE CON VARILLA ROSCADA. BANDEJA PORTACABLES PERFORADA CON SEPARADOR
w DE150x50

INTERIOR CON MENSULA.

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

CURVA A CUARENTA Y CINCO GRADOS (45°) PARA | | l
gﬁ BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA GALVANIZADA BANDEJA PORTACABLES DE 150x50 TIPO "ESCALERA" VARILLA ROSCADA GALVANIZADA ,
PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO 150mrm I [ Al || L CABALLETE DE HIERRO GALVANIZADO MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
"~ MENSULA DE HIERRO GALVANIZADO BANDEJA PORTACABLES DE 150x50 PERFORADA - =
DERIVACION TEE PARA BANDEJA PORTACABLES DE 0 VARILLA ROSCADA GALVANIZADA
fsl-('J/:nPn:\ GALVANIZADA  PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO BANDEJA PORTACABLES DE 150x50 TIPO "ESCALERA" ‘nﬂ ||“‘ CABALLETE DE HIERRO GALVANIZADO
DERIVACION CRUZ PARA BANDEJA PORTACABLES DE " “ OBRA
: 1 MENSULA DE HIERRO GALVANIZADO
?;)/:npr: GALVANIZADA - PERFORADA, ALA 50mm, ANCHO /”i BANDEJA PORTACABLES DE 150x50 TIPO "ESCALERA" RESPONSABLES PROYECTO PROYECTO
. 1 [ | TUERCAS Y CONTRATUERCAS GALVANIZADAS ING. FABRICIO GESU CAPS LA COSTA
//////4 = = ARQ. MARTIN MARIGO PROTOTIPO EN ESQUINA
LOCALIDAD: MAR DEL TUYU
PARTIDO: LA COSTA
RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA
ARQ. MARTIN MARIGO SEPTIEMB. 2021 | PLANO  INSTALACION ELECTRICA )
JEFE DE DEPARTAMENTO BANDEJAS PORTACABLES Y CANEROS
ARQ. VERONICA CABANA
DIRECTOR TECNICO
ARQ. ADRIAN LA MOTTA ESCALA  1:100
DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE | AREA N° PLANO| TOTAL
EX-2021-16008113 | INSTALACION ELECTRICA 5 6
IMPLANTACION DEL EDIFICIO PROTOTIPO AL SOLO EFECTO DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y SU ANALISIS. LA MISMA SE CODICO CDEBA.
ENCUENTRA ESPEJADA Y/O ROTADA CON RESPECTO A SU UBICACION CORRECTA INDICADA EN PLANO DE IMPLANTACION. LA
DOCUMENTACION SE ADECUARA EN FORMA CORRECTA Y DEFINITIVA AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO. PLIEG-2021-25993111-GDEBA-DTDPAM 'YTG
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| ® o NP | R——— | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
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| % * * * % | PARTIDO: LA COSTA
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528 528 528 582 528 a8 2x10A 210A 210A 2x16A 2X20A ARQ. MARTIN MARIGO SEPTIEMB. 2021 | PLANO  INSTALACION ELECTRICA
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I I ‘ : @ SELECTORA
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) ) A ESCALA  SIE
aRACK  aCTE accl aTD aCA aCCtv I I @ INTERRUPTOR MANUAL/AUTOMATICO. SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL SALIDA 4-20 mA. ARQ. ADRIAN LA MOTTA
. TSSUM I DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE | AREA N° PLANO| TOTAL
B TABLERO SECCIONAL SUM N EX-2021-16008113 |INSTALACION ELECTRICA 6 6
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PLANTA BAJA

IMPLANTACION DEL EDIFICIO PROTOTIPO AL
SOLO EFECTO DEL CONOCIMIENTO DEL
PROYECTO Y SU ANALISIS. LA MISMA SE
ENCUENTRA ESPEJADA CON RESPECTO A SU
UBICACION CORRECTA INDICADA EN PLANO DE
IMPLANTACION. LA DOCUMENTACION SE ~

ADECUARA EN FORMA CORRECTA Y DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DEFINITIVA AL MOMENTO DE LA

PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA
PROYECTO

ARQ. VALENTINA DI PIETRO CAPS LA COSTA

PROTOTIPO EN ESQUINA

RESPONSABLES PROYECTO

LOCALIDAD: MAR DEL TUYU
PARTIDO: LA COSTA

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA

ARQ. VALENTINA DI PIETRO SEPTIEMBRE 2021 P"LANO
EFE O DEPARTANENTO SANITARIAS PLANTA BAJA

ARQ. VERONICA CABANA INSTALACION DE AGUA FRIA'Y CALIENTE
INSTALACION SERVICIO CONTRA INCENDIO

DIRECTOR TECNICO

ARQ. ADRIAN LA MOTTA ESCALA 1:100
DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO| TOTAL
- EX-2021-16008113 | SANITARIAS 01 03
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IMPLANTACION DEL EDIFICIO PROTOTIPO AL
SOLO EFECTO DEL CONOCIMIENTO DEL
PROYECTO Y SU ANALISIS. LA MISMA SE
ENCUENTRA ESPEJADA CON RESPECTO A SU
UBICACION CORRECTA INDICADA EN PLANO DE
IMPLANTACION. LA DOCUMENTACION SE ~

ADECUARA EN FORMA CORRECTA Y DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DEFINITIVA AL MOMENTO DE LA

PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLES PROYECTO OBRA
PROYECTO

ARQ. VALENTINA DI PIETRO CAPS LA COSTA

PROTOTIPO EN ESQUINA

LOCALIDAD: MAR DEL TUYU
PARTIDO: LA COSTA

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA

ARQ. VALENTINA DI PIETRO SEPTIEMBRE 2021 P"LANO
EFE O DEPARTANENTO SANITARIAS PLANTA BAJA

ARQ. VERONICA CABANA INSTALACION CLOACAL
DIRECTOR TECNICO INSTALACION PLUVIAL

ARQ. ADRIAN LA MOTTA ESCALA 1:100
DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO| TOTAL
- EX-2021-16008113 | SANITARIAS 02 03

CODIGO GDEBA:

PLIEG-2021-25993111-GDEBA-DTDPAM IYTG

paginall de 14 I



AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
E.D.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
E.D.

AutoCAD SHX Text
E.D.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
E.D.

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
BP

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO

AutoCAD SHX Text
SALON DE USOS MULTIPLES

AutoCAD SHX Text
HALL PUBLICO CON ESPERA

AutoCAD SHX Text
INGRESO PUBLICO

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRACION

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION CON ESPERA

AutoCAD SHX Text
ENFERMERIA

AutoCAD SHX Text
DEPOSITO DE MEDICAMENTOS

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO GINECOLOGICO

AutoCAD SHX Text
OFICINA MINISTERIO DE SALUD

AutoCAD SHX Text
OFFICE PERSONAL

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO ODONTOLOGICO

AutoCAD SHX Text
ESPERA S.U.M.

AutoCAD SHX Text
SANIT. PUB. MASC.

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO

AutoCAD SHX Text
FARMACIA

AutoCAD SHX Text
BAÑO

AutoCAD SHX Text
INGRESO ENFERMERIA

AutoCAD SHX Text
INGRESO AMBULANCIA

AutoCAD SHX Text
OBRAS EXTERIORES

AutoCAD SHX Text
EXPANSION S.U.M.

AutoCAD SHX Text
SANIT. PERS. MASC.

AutoCAD SHX Text
SANIT. PERS. FEM.

AutoCAD SHX Text
SANIT. PUB. FEM.

AutoCAD SHX Text
SANITARIO DISCAPAC.

AutoCAD SHX Text
DESCENSO PACIENTE

AutoCAD SHX Text
OBRAS EXTERIORES

AutoCAD SHX Text
VACUNATORIO

AutoCAD SHX Text
INGRESO DE SERVICIO

AutoCAD SHX Text
RESIDUOS BIOPATOGENICOS

AutoCAD SHX Text
RESIDUOS DOMICILIARIOS HUMEDOS Y RECICLABLES

AutoCAD SHX Text
DEP.TUBOS OXIGENO

AutoCAD SHX Text
SALA DE MAQUINAS

AutoCAD SHX Text
OBRAS EXTERIORES

AutoCAD SHX Text
OFICINA JEFE

AutoCAD SHX Text
SALA DE TABLEROS

AutoCAD SHX Text
OFFICE LIMPIEZA

AutoCAD SHX Text
BOX ATENCION

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO

AutoCAD SHX Text
CONSULTORIO

AutoCAD SHX Text
OFFICE ENFERMERIA

AutoCAD SHX Text
GRUPO ELECTROGENO

AutoCAD SHX Text
PATIO

AutoCAD SHX Text
OBRAS EXTERIORES

AutoCAD SHX Text
ESPERA

AutoCAD SHX Text
ESPERA CON SALIDA

AutoCAD SHX Text
SANITARIO DISCAPACIT. SUM

AutoCAD SHX Text
OFFICE SUM

AutoCAD SHX Text
DEPOSITO GENERAL

AutoCAD SHX Text
OBRAS EXTERIORES

AutoCAD SHX Text
ACCESO SECUNDARIO

AutoCAD SHX Text
DEPOSITO GENERAL

AutoCAD SHX Text
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES


Mz. 190 Mz. 191

CALLE 67

S\ —" V7= AN W 7= AN V7= A N 17 =2 A W V72T AN N V7= AN - V=T L N V7=
§ § CALLE 8
OBRAS
EXTERIORES
a
[
— L.M.
EPPL
0 x 20 (sali i S
selibliati_ o addaddd il b4 .
EPPL 0 x 30 x 30 (salid.horiz) 20 x 20 ]
20/x 20
%
REFERENCIAS AGUA:
CUBIERTA| N LLH i | e  CANERIA RETORNO
NACCESIBLE Canaleta|Ch1GT R0 x|30 Ganaletal GPGT 201X BO i
e "?~ K ? . 'ﬁll‘ @ @ .
B. ¢/ desp. B. ¢/ desp. B. ¢/ desp. B. ¢/ desp. B. ¢/ desp. B. ¢/ desp. B.c/desp.  CUBIERTA CUBIER —————————  CANERIA AGUA CALIENTE
@110 @110 @110 @110 @110 @110 @110 INACCESIBLE INACCESIB
CUBIERTA ALIMENTACION DE RED
B| c/ desp. B. ¢/ desp. B. c/ desp. B. c/ desp. B. ¢/ desp. B. ¢/ desp. B. ¢/ desp. CANERIA AGUA FRIA .
cubierta | 2[110 2110 2110 @110 2110 @ 110 @110 o ¢ 'ZEEEEE[‘C'AS PLUVIAL:
© ® 4 ® -8 © v | o & Embudo 20 x 20
INAJCESBLE (41414 G169 20] /30 4414 G169 20] 430 (54141614l 039 20) X B0 r vﬁw CANILLA SERVICIO e T
PPL + Canilla Agua Fria O Bajada Cario PPL @110
44 BPPL . . BOCA DE DESAGUE
2Q x 2 - . T Canilla Agua Caliente
20 x salid.horiz) 9 ABIERTA 30 x 30
% Canilla Doble Comando Automatica X )
TT Llave de Paso @13 I:l (BBCI)JQI-';“ DE DESAGUE TAPADA
TT  Llave de Paso @19 B
Eg':l_so TT Llave de Paso @25 CANO PPL
INAUBIIg\’IgI\_E TT Llave de Paso @32 . o
— TT Llave de Paso @38 Rejilla corrida H* G
10 cm. de ancho
® Valvula Exclusa
CUBIERTA
CUBIERTA INACCESIBLE
INACCESIBLE EPPL
0 x|20
I
|
OBRAS
EXTERIORES
EPPL EPP
30\x 30 30 x/30
q E.D.
=
d -
L

PLANTA DE TECHOS

IMPLANTACION DEL EDIFICIO PROTOTIPO AL
SOLO EFECTO DEL CONOCIMIENTO DEL
PROYECTO Y SU ANALISIS. LA MISMA SE
ENCUENTRA ESPEJADA CON RESPECTO A SU
UBICACION CORRECTA INDICADA EN PLANO DE
IMPLANTACION. LA DOCUMENTACION SE

ADECUARA EN FORMA CORRECTA Y DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

DEFINITIVA AL MOMENTO DE LA

PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

RESPONSABLES PROYECTO OBRA
PROYECTO

ARQ. VALENTINA DI PIETRO CAPS LA COSTA

PROTOTIPO EN ESQUINA

LOCALIDAD: MAR DEL TUYU
PARTIDO: LA COSTA

RESPONSABLES DOCUMENTACION TECNICA FECHA

ARQ. VALENTINA DI PIETRO SEPTIEMBRE 2021 P"LANO

EFE O DEPARTANENTO SANITARIAS PLANTA DE TECHOS

ARQ. VERONICA CABANA INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

SRECTOR TECNICO INSTALACION PLUVIAL

ARQ. ADRIAN LA MOTTA ESCALA  1:100

DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO| TOTAL

- EX-2021-16008113 | SANITARIAS 03 03
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