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NOTAS:

*- LOS NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE LAS
OBRAS CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE EL EDIFICIO QUEDE IMPLANTADO A 0.30m POR SOBRE EL NIVEL MAS
ALTO DEL TERRENO TOMADO SOBRE LA LINEA MUNICIPAL.-

*. SE TOMA COMO NIVEL DE REFERENCIA +0.00 AL NIVEL DE VEREDA PUBLICA, ESTE NIVEL NO PODRA SER
INFERIOR A LA COTA DE NO INUNDABILIDAD QUE DEBERA INDICAR LA MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD
CORRESPONDIENTE. (LEY 6253/60 - DECRETO REG.11368/61).

00.00

*- LA PRESENTE IMPLANTACION DEL EDIFICIO CAPS PROTOTIPO EN ESQUINA, ES LA QUE CORRESPONDE Y
POSEE LA CONFORMIDAD DEL MUNICIPIO.-

CALLE 67

4 /.00
Ky K7y A > > Ky Koy

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ANTEPROYECTO OBRA
OYECTO ORIG 0 PO CCIO| OVINC! Ql C
DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUGTURA DE LA PROVINGIA DE BUENDS AIRES. | PROYECTO CAPS 6 CONSULTORIOS
ADECUACION DE PROGRAMA DEL ANTEPROYECTO ORIGINAL CONSENSUADO Y
APROBADO POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL CAPS PROTOT' PO EN ESQU'NA
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ADECUADO A TERRENO DE 20,00mx50,00m
RESPONSABLE PROYECTO
ARQ® ROBERTO E. ALVAREZ Locaoao - MAR DEL TUYU
PARTIDO LA COSTA
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA
AGRIM. SOFIA EGUEN - ARQ° IGNACIO A. LOPEZ | JULIO 2021 PLANO

JEFE DE DEPARTAVENTO IMPLANTACION PLANTA PROTOTIPO

ARQ° MARCELA COLOMAR

DIRECTOR TECNICO . .

ARQ° ROMINA VILLEGAS ESCALA 1:200 1:1000

DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N° PLANO| TOTAL

LIC® MARCELA VILLEGAS EXA0-100 8500  en@N 22r@BRES R EBEHEHA -OTDPANB Y §PC
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PLANTA DE TECHOS

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

NOTAS: REFERENCIAS: SILUETA DE SUPERFICIES:

*- LOS NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE LAS % ANTEPROYECTO OBRA
OBRAS CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE EL EDIFICIO QUEDE IMPLANTADO A 0.30m POR SOBRE EL NIVEL MAS @ LAGESTROEMIA (Alba 4.9 35.25 N PROYECTO DE ORIGEN REALIZADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Q A _ m ( ) ‘———‘ ’l: :P 5112 DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. PROYECTO CAPS 6 CONSULTORIOS
ALTO DEL TERRENO TOMADO SOBRE LA LINEA MUNICIPAL. e S ADECUACION DE PROGRAMA DEL ANTEPROYECTO ORIGINAL CONSENSUADO Y
. N N
@ LAGESTROEMIA (Purpura) = APROBADO POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL CAPS PROTOT' PO EN ESQU'NA
* A T MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
- SE TOMA COMO NIVEL DE REFERENCIA +0.00 AL NIVEL DE VEREDA PUBLICA, ESTE NIVEL NO PODRA SER o ' S ADECUADO A TERRENO DE 20,00mx50,00m
INFERIOR A LA COTA DE NO INUNDABILIDAD QUE DEBERA INDICAR LA MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD @ AGAPANTHUS AZULES o | s RESPONSABLE PROYECTO
CORRESPONDIENTE. (LEY 6253/60 - DECRETO REG.11368/61). 2 2| v Locaubap  MAR DEL TUYU
@ JACARANDA o I ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ
*- CUADRO DE SUPERFICIES: < | OI o PARTIDO LA COSTA
@ FRESNOS q & RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA
SUP. CUB. A CONSTRUIR ..o 434,98m? 183 2409 ha! o ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ JULIO 2021 PLANO
SUP. SEMI CUB. A CONSTRUIR ... 70,82m? 3.15
SUP. TOTAL 505.80m? ()  CYPERUS PAPYRUS (PAPIROS) 4360 B JEFE DE DEPARTAMENTO PLANTA DE TECHOS
STOTAL oo : 570 b850 = ARQ® MARCELA COLOMAR
DIRECTOR TECNICO .
ARQ® ROMINA VILLEGAS ESCALA 1:100
DIRECTOR PROVINCIAL N' EXPEDIENTE | AREA N° PLANO| TOTAL
[0 SUPERFICIE CUBIERTA 434,98m* LIC® MARCELA VILLEGAS EX2021-100 83 H er@N23rR31RES A ESLDARA-OT DPANBY JPC

Escala 1:500

1 SUPERFICIE SEMI CUBIERTA 70,82m?
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PLANTA BAJA

Calle 8

REFERENCIAS:

[_—""""""1 MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR -

E===—== TABIQUE DE ROCA DE YESO A CONSTRUIR -

HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR -

NOTAS:

*- LOS NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE EL EDIFICIO
QUEDE IMPLANTADO A 0.30m POR SOBRE EL NIVEL MAS ALTO DEL TERRENO TOMADO SOBRE LA LINEA MUNICIPAL.-

*. SE TOMA COMO NIVEL DE REFERENCIA $0.00 AL NIVEL DE VEREDA PUBLICA, ESTE NIVEL NO PODRA SER INFERIOR A LA COTA DE NO INUNDABILIDAD QUE
DEBERA INDICAR LA MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE. (LEY 6253/60 - DECRETO REG.11368/61).

*- CUADRO DE SUPERFICIES:

SUP. CUB. A

SUP. SEMI CUB. A CONSTRUIR ..

SUP. TOTAL

CONSTRUIR

434,98m?
70,82m?

' 505,80m?

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ANTEPROYECTO

PROYECTO DE ORIGEN REALIZADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ADECUACION DE PROGRAMA DEL ANTEPROYECTO ORIGINAL CONSENSUADO Y
APROBADO POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

RESPONSABLE PROYECTO

OBRA

PROYECTO CAPS 6 CONSULTORIOS

CAPS PROTOTIPO EN ESQUINA

ADECUADO A TERRENO DE 20,00mx50,00m
MAR DEL TuYU

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° MARCELA COLOMAR

DIRECTOR TECNICO
ARQ° ROMINA VILLEGAS

ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ LOCALIDAD

parTbo LA COSTA
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA
ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ JULIO 2021 PLANO

PLANTA BAJA

ESCALA

1:100

DIRECTOR PROVINCIAL
LIC° MARCELA VILLEGAS

" EXPEDIENTE

N
GDEBA DPTLUIYEPBR |

AREA
FERGN 23R8I RS 2 EfLOHCE

N PLANO
A-QF D

TOTAL
PAMBY JPC
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WY Wy "y W

ALTURA DEL CIELORRASO
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PLANTA DE CIELORRASOS

[

>

KW

Calle 8

{_ALTURA DEL
CIELORRASO 3.20m
SOBRE NIVEL DE
PISO INTERIOR
TERMINADO

ALTURA DEL
CIELORRASO 2.70m
SOBRE NIVEL DE
VEREDA +0.00

REFERENCIAS:

[—"""1 MURO DE MAMPOSTERIA -

E==—=—==] TABIQUE DE ROCA DE YESO.-

HORMIGON ARMADO.-

[ ] CIELORRASO DE ROCA DE YESO SUSPENDIDO.-
[ ] CIELORRASO DE ROCA DE YESO DESMONTABLE -
[ ] CIELORRASO DE YESO APLICADO BAJO LOSA -

I CIELORRASO A LA CAL FINA APLICADO BAJO LOSA.-

NOTAS:

*- LOS NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE EL EDIFICIO
QUEDE IMPLANTADO A 0.30m POR SOBRE EL NIVEL MAS ALTO DEL TERRENO TOMADO SOBRE LA LINEA MUNICIPAL.-

*- SE TOMA COMO NIVEL DE REFERENCIA 0.00 AL NIVEL DE VEREDA PUBLICA, ESTE NIVEL NO PODRA SER INFERIOR A LA COTA DE NO INUNDABILIDAD QUE
DEBERA INDICAR LA MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE. (LEY 6253/60 - DECRETO REG.11368/61).

*- CUADRO DE SUPERFICIES:

SUP. CUB. ACONSTRUIR ....ccciiiiiiiiicicccee 434,98m?
SUP. SEMI CUB. A CONSTRUIR ....ccooiiiiiiieceneeecne 70,82m?
SUP. TOTAL s 505,80m?

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ANTEPROYECTO

PROYECTO DE ORIGEN REALIZADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ADECUACION DE PROGRAMA DEL ANTEPROYECTO ORIGINAL CONSENSUADO Y
APROBADO POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

OBRA
PROYECTO CAPS 6 CONSULTORIOS

RESPONSABLE PROYECTO

CAPS PROTOTIPO EN ESQUINA
ADECUADO A TERRENO DE 20,00mx50,00m

ARQ°® ROBERTO E. ALVAREZ Locauoan - MAR DEL TUYU
parTo LA COSTA

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA

ARQ°® ROBERTO E. ALVAREZ JULIO 2021 PLANO

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° MARCELA COLOMAR

PLANTA DE CIELORRASOS

DIRECTOR TECNICO

ARQ® ROMINA VILLEGAS escas  1:100
DIRECTOR PROVINCIAL N_ EXPEDIENTE _ | AREA N" PLANO] TOTAL
LIC® MARCELA VILLEGAS EX:2021-100 801 H er@N23rR31kRE3 A ESLDARA- DI DPANB Y §PC
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REFERENCIAS:

"1 MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR -

Y HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-

UBICACION COLORES:

@ MURO DE MAMPOSTERIA TERMINACION COLOR PANTONE 2312T.-

MURO DE MAMPOSTERIA TERMINACION COLOR BLANCO.-
@ TABIQUES DE ROCA DE YESO TERMINACION COLOR 2824D.-
@ TABIQUES DE ROCA DE YESO TERMINACION COLOR 2312T.-

REJAS, CANALETAS, BAJADAS PLUVIALES Y CARPITERIAS DE
HIERRO TERMINACION COLOR KL-020-GRIS.-

NOTAS:

*- LAS REFERENCIAS INDICADAS EN EL PRESENTE PLANO SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN
LA PLANILLA DE LOCALES.-

*- LOS NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PREVIO AL
INICIO DE LAS OBRAS CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE EL EDIFICIO QUEDE IMPLANTADO A
0.30m POR SOBRE EL NIVEL MAS ALTO DEL TERRENO TOMADO SOBRE LA LINEA MUNICIPAL -
*- SE TOMA COMO NIVEL DE REFERENCIA £0.00 AL NIVEL DE VEREDA PUBLICA, ESTE NIVEL
NO PODRA SER INFERIOR A LA COTA DE NO INUNDABILIDAD QUE DEBERA INDICAR LA
MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE. (LEY 6253/60 - DECRETO
REG.11368/61).

+0.30

0!05

REFERENCIAS:

AN P

CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO SEGUN E.T.P..

- VEREDA MUNICIPAL SEGUN E.T.P.

- CARPETA DE CEMENTO SEGUN E.T.P.

- UMBRAL CONFORMADO CON PLACAS GRANITICAS SEGUN E.T.P.

DETALLE DE UMBRALES

1
s

[
R —

PLANTA UBICACION CORTES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ANTEPROYECTO

PROYECTO DE ORIGEN REALIZADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ADECUACION DE PROGRAMA DEL ANTEPROYECTO ORIGINAL CONSENSUADO Y
APROBADO POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

RESPONSABLE PROYECTO

OBRA

PROYECTO CAPS 6 CONSULTORIOS

CAPS PROTOTIPO EN ESQUINA

ADECUADO A TERRENO DE 20,00mx50,00m
MAR DEL TuYu

ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ LOCALIDAD

paro LA COSTA
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA
ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ JULIO 2021 PLANO

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° MARCELA COLOMAR

DIRECTOR TECNICO
ARQ° ROMINA VILLEGAS

CORTES A-A B-B C-C D-D Y

DETALLE DE UMBZR5ALES

ESCALA

1:100

- 1:

DIRECTOR PROVINCIAL
LIC® MARCELA VILLEGAS

EX-5051-16088]
AP aras b

AREA
FERANZ3FR3INE3 2 EfOACT

N" PLANO
A-0G D

TOTAL
PAMBY JPC
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® O

+5.00
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E ESCALONES

VISTA INGRESO Y S.U.M. SEGUN DETALLE

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

NOTAS: VISTA ADMINISTRACION Y CONSULTORIOS ]
N A MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS PUBLICOS

*- LAS REFERENCIAS INDICADAS EN EL PRESENTE PLANO SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN LA PLANILLA DE LOCALES.-

*. LOS NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS CON EL FIN DE GARANTIZAR S
QUE EL EDIFICIO QUEDE IMPLANTADO A 0.30m POR SOBRE EL NIVEL MAS ALTO DEL TERRENO TOMADO SOBRE LA LINEA MUNICIPAL - 5
*. SE TOMA COMO NIVEL DE REFERENCIA +0.00 AL NIVEL DE VEREDA PUBLICA, ESTE NIVEL NO PODRA SER INFERIOR A LA COTA DE NO %) ANTEPROYECTO OBRA
INUNDABILIDAD QUE DEBERA INDICAR LA MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE. (LEY 6253/60 - DECRETO REG.11368/61). PROYECTO DE ORIGEN REALIZADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. PROYECTO CAPS 6 CONSU LTORIOS
>_ ADECUACION DE PROGRAMA DEL ANTEPROYECTO ORIGINAL CONSENSUADO Y
U BI C ACI ON CO LORES' @) APROBADO POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL CAPS PROTOT'PO EN ESQU'NA
» MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
7)) ADECUADO A TERRENO DE 20,00mx50,00m
@ MURO DE MAMPOSTERIA TERMINACION COLOR PANTONE 23127 - LLl RESPONSABLE PROYECTO Locauoss MAR DEL TUYU
o ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ
MURO DE MAMPOSTERIA TERMINACION COLOR BLANCO.- ) parroo LA COSTA
- Z RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA
@ TABIQUES DE ROCA DE YESO TERMINACION COLOR 2824D.- = ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ JULIO 2021 PLANO
@ TABIQUES DE ROCA DE YESO TERMINACION COLOR 2312T - |<£ fggo IRIIIEAEEZ?_TA(\:MOEI[\I;\)IIAR IMAGENES Y VISTAS
REJAS, CANALETAS, BAJADAS PLUVIALES Y CARPITERIAS DE o 2 DIRECTOR TECNICO 1:100
HIERRO TERMINACION COLOR KL-020-GRIS - ! S ARQ® ROMINA VILLEGAS ESCALA :
DIRECTOR PROVINCIAL N_ EXPEDIENTE _ | AREA N PLANO| TOTAL
LIC® MARCELA VILLEGAS EX:2021-160830] 6RO 23rE31RES X ESUDHA-DF DPANB Y PC

PLANTA UBICACION VISTAS
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*-TODO LO DIBUJADO Y ESPECIFICADO EN LOS PLANOS DEBERA SER PREVISTO Y QUEDAR
INCLUIDO EN LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA.-

*- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA
INSPECCION PREVIAMENTE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS .-

*- TODOS LOS MATERIALES SERAN VERIFICADOS Y APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA
ANTES DE SU COLOCACION.-

*- LAS MUESTRAS DE PISOS, REVESTIMIENTOS Y PINTURAS DEBERAN SER PRESENTADAS PARA SU
APROBACION POR EL CONTRATISTA A LA INSPECCION DE OBRA -

*. LAS REFERENCIAS RESPONDEN AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
(E.T.P) Y/O AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL M.O.S.P..-

*. LOS ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS SERAN DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DEL DTO. TECNICO COMPLEMENTARIO.-

*- LOS ARTEFACTOS DE ILUMINACION SERAN DE ACUERDO A PLANOS, LISTADOS Y
ESPECIFIACIONES DEL DTO. TECNICO COMPLEMENTARIO.-

*- EN UNIONES DE MUROS Y COLUMNAS, VIGAS CON MUROS Y MUROS EXISTENTES CON NUEVOS, PREVIO

REVOQUE, SE COLOCARA UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO CON TRATAMIENTO ANTIALCALINO.-

*- EN LOCALES SANITARIOS Y EN TODOS AQUELLOS DONDE PASEN CANERIAS, EL CONTRAPISO TENDRA UN
ESPESOR TAL QUE PERMITA CUBRIR TOTALMENTE DICHAS CANERIAS, CAJAS, PIEZAS ESPECIALES, ETC. .-

*- EN MUROS REVESTIDOS CON PORCELANATO, SE COLOCARAN PROTECCION DE ALUMINIO, SEGUN P.E.T.P. -

*-EN TODOS LOS ANGULOS SALIENTES O ARISTAS VIVAS POR ENCUENTROS DE DOS PARAMENTOS INTERIORES

IRA PROTECTOR DE ALUMINIO BAJO REVOQUE CON UNA ALTURA QUE CUBRA DE ZOCALO A CIELORRASO.-

*-TODOS LOS COLORES DE PINTURAS Y MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA SERAN SEGUN SE INDIQUE EN LA

PLANILLA DE LOCALES Y/O EN MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA.-

*-LAS CARACTERISTICAS Y CANTIDADES DEL MOBILIARIO ESTA INDICADO EN P.ET.P.-
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3 |22| = 27| =
1 PB | 01 |INGRESO PUBLICO [ ® ® e e ® ® e ® ® () ® ® () [ ® [ ] ® ® ® L] PB | 01 | RAMPA PARA DISCAPACITADOS CON BARANDAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN PLANO DE DETALLE.—
1 | PB| 02 |HALL PUBLICO CON ESPERA ° g ° ° ° ° ° ° ° ° ° g g ° ° ® ® ® ® ® PB | 02| MUEBLE MOSTRADOR SEGUN PLANO DE DETALLE. 1 DISPENSER DE AGUA SEGUN D.T.C.—
1 | PB | 03 |CIRCULACION CON ESPERA ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° PBI| 03
1 | PB| 04 | ADMINISTRACION ° ° ° ° ° ° ° ° ) ° ° ) ° ) ) ° ° ° ° ) ° ) PB| 04
1 | PB| 05 |SALA DE TABLEROS ) ) ° ° ° ° ° ) ° ° ) ) ) ) ° ° ) ° ) ) ) PB | 05
1 PB | 06 |OFFICE PERSONAL [ ] ® [ ] ® [ ] [ ] (4] [+] [ [ ] [ (] [ ® ® ® ® ® [ o [ ] ] ® ® PB| O6| 1 PILETA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.34x0.44cm — 1 HELADERA — 1 ANAFE ELECTRICO SEGUN D.T.C.—
1 PB | 07 | OFFICE LIMPIEZA [ ] o (4] [ [ ] ® (4] [+] [ [ ] [ [ ] [ e e ® [ ) ® [ [ ] [ ] ® e ® PB| O7| ' PILETA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.34x0.44cm SEGUN D.T.C.—
4 [ PB | 08 | CONSULTORIO [ ] [ ] ® [ ] ® ® [ ] [ ] [ ] [ ] ® ] [ ] [ ] @ @ L] (] [ ] L] ] ] o [ ] PB| 08| 1 BACHA ACERO INOXIDABLE #30cm SEGUN D.T.C.—
1 PB | 09 | CONSULTORIO GINECOLOGICO e ® [ ] [ [ ] ® [ ] [ [ [ [ ® [ [ ® e [ ) [ ) ) [ e ® [ ] ] PB| 09| 1 PILETA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.34x0.44m — 1 SILLON GINECOLOGICO SEGUN E.T.P.—
1 PB | 10 | BARO ® ® [ ] [ ® o [ [ [ ® ) [ ] ) e [ ) [ ) ) ) [ ) [ ) ) PB| 10| ' BACHA DE ACERO INOXIDABLE —1 INODORO CON MOCHILA — 1 ESPEJO DE 1°CALIDAD DE 0.60x0.60m S/ D.T.C.—
1 PB | 11 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO () [ ] [ ] [ [ [ ] ® [ ] [ [ [ [ (] e [ ] ® ® ) [ ] [ ] o [ ] & [ ] ] PB1 11 1 PILETA DE ACERO INOX. DE 0.34x0.44m-—1 SILLON ODONTOLOGICO—REVESTIMIENTO PLOMADO EN MUROS SEGUN E.T.P.—
1 | PB| 12 |SALA DE MAQUINAS ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° e |PBI|12
1 PB | 13 | SANITARIO PERSONAL FEMENINA ® ® [ ] [ ® [ [ [ ® [ [ ] () ® ) [ ) ) [ [ ) [ ) [ ) PB| 13| ' BACHA DE ACERO INOXIDABLE —1 INODORO CON MOCHILA —1 ESPEJO DE 1°CALIDAD DE 0.60x0.60m s/ D.T.C.—
1 PB | 14 | SANITARIO PERSONAL MASCULINO () [ ) ® ) [ ) ® (] [ ] () ) ® () ® ® () () ® PB| 14| ' BACHA DE ACERO INOXIDABLE —1 INODORO CON MOCHILA —1 ESPEJO DE 1°CALIDAD DE 0.60x0.60m S/ D.T.C.—
1 [PB| 15 [INGRESO ENFERMERIA ) ) ) ) ) ) ) ) ) [ ) ) ) [ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) PB | 15 | MUEBLE MOSTRADOR SEGUN PLANO DE DETALLE.—
1 | PB | 16 | ENFERMERIA ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° PBl 16| 1 CORTINA ROLLER SEGUN E.T.P.—
1 PB | 17 |OFFICE ENFERMERIA [ ] ® ® [ ] [ [ ] ® [ ] [ [ [ ] [ [ ] [ ® e e ® [ ) [ [ [ ] [ ] ® [ ] [ ] ] PB1l 17| 2 PILETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 0.34x0.44m — 1 HELADERA — 1 ANAFE ELECTRICO SEGUN D.T.C.—
1 | PB | 18 |VACUNATORIO ° ° ° ° ° ° ° ° ® ® ® ® ° ® ® ® ® ® ° PB| 18
1 | PB| 19 | DEPOSITO MEDICAMENTOS ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° PBIl 19
1 | PB | 20 | FARMACIA ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° PB | 20 | MUEBLE MOSTRADOR SEGUN PLANO DE DETALLE.—
1 |PB| 21 |ESPERA CON SALIDA ° ) ° ° ° ° ° ° °® ) ° ° ) ° ° ° ° ) ) ° ° PBI| 21
1 | PB| 22 |OFICINA JEFE ° ® ® ® ° ° ® ° ° ° ° ® ° ® ° ° o ® ° ° ® PB | 22 | MUEBLE SEGUN PLANO DE DETALLE.—
1 |PB| 23 | ESPERA ° ° ° ° ° ) ° ) ) ° ° ) ° ) ) ° ) ° ) ) ° ° PBI| 23
1 PB | 24 | OFICINA MINISTERIO DE SALUD [ © ® ® [ [ [ ® ® ® [ ® [ () ® [ [ [ [ [ [ () PB | 24 | MUEBLE SEGUN PLANO DE DETALLE.—
1 PB | 25 | SANITARIO PUBLICO MASCULINO e [+] [ [ ] ® (4] [ ® [ e ® e ) [ ] ) ) e ® ® [ ) PB| 25| ' BACHA ACERO INOXIDABLE #30cm —1 INODORO CON MOCHILA —1 ESPEJO DE 1°CALIDAD DE 0.60x0.60m S/D.T.C.—
1 PB | 26 | SANITARIO PUBLICO FEMENINO o [ ] [ ® [ o [ [ ® e [ ) [ ) ) [ [ ) [ ) ® PB| 26| ' BACHA ACERO INOXIDABLE #30cm —1 INODORO CON MOCHILA —1 ESPEJO DE 1°CALIDAD DE 0.60x0.60m S/D.T.C.—
1 | PB | 27 [SANITARIO DISCAPACITADOS ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° PB| 27| 1 LAVATORIO — 1 INODORO Y BARRALES PARA DISCAPACITADOS SEGUN D.T.C.—
1 [ PB| 28 [ESPERA S.U.M. ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ° ) ° ° ) ® ° PB| 28
1 [PB | 29 [SALON DE USOS MULTIPLES ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ® ) ) ° ) ° ° ° ) ° PB 1| 29
1 PB | 30 | SANITARIO DISCAPACITADOS S.U.M. ) ® e ® () () ® ® ® () [ ) ® () () ° () [4] [ ® ® PB | 30| 1 LAVATORIO — 1 INODORO Y BARRALES PARA DISCAPACITADOS SEGUN D.T.C.—
2 | PB | 31 [DEPOSITO GENERAL () () [ ® () () () ® ® [ ® () () () ) () () () ) () PB 1| 31
1 PB | 32 |OFFICE S.UM. ® ® ® L4 ] ® ® ® L] L] © ® © L] ® ® L] @ L (] L] ® L] L PB| 32| 1 PILETA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.34x0.44cm — 1 HELADERA — 1 ANAFE ELECTRICO SEGUN D.T.C.—
1 | PB | 33 [EXPANSION S.U.M. ) ) ) [ ) ) ) ) [ ) ) ) ) PB| 33
1 | PB | 34 | PATIO ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) PB| 34
1 | PB | 35 |INGRESO DE SERVICIO ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) PB | 35
1 | PB| 36 |INGRESO AMBULANCIA ) ) ) ) ° ° ) ) ) ) ) ) PB | 36
1 | PB | 37 |DESCENSO PACIENTE ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) PB| 37
1 | PB | 38 |GRUPO ELECTROGENO ) ) ) ) ) ) ® ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) PB | 38
1 | PB | 39 | DEPOSITO TUBOS DE OXIGENO ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ° ° ° PB | 39
1 | PB | 40 |RESIDUOS BIOPATOGENICOS ) ) ) ) ) ) ) ) L) ) ) ) ) ) ® ) ) ) ° ° ° PB| 40| 1 LAVATORIO SEGUN D.T.C.—
1 | PB | 41 |RESIDUOS DOMICILIARIOS ) ) ) ) ) ) ) L) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) PB | 41
1 | PB | 42 |ACCESO SECUNDARIO ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ° PB| 42
1 PT | 43 [TANQUES RESERVA DE AGUA [ [ ) ] [ () ® e ® PT | 43| 2 TANQUES DE RESERVA DE AGUA SEGUN D.T.C.—
9 | PT | 44 | CUBIERTA INACCESIBLE [ ) o e ® ® PT | 44
3 | OE | 45 |OBRAS EXTERIORES ® () () () ) () () o [ (] ® OE | 45| EL CONTRAPISO 7b SE EJECUTARA SOLO EN LOS SECTORES DE LA VEREDA QUE PERMITEN EL INGRESO VEHICULAR.—
NOTAS

ANTEPROYECTO

PROYECTO DE ORIGEN REALIZADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ADECUACION DE PROGRAMA DEL ANTEPROYECTO ORIGINAL CONSENSUADO Y
APROBADO POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

RESPONSABLE PROYECTO

OBRA

PROYECTO CAPS 6 CONSULTORIOS

CAPS PROTOTIPO EN ESQUINA
ADECUADO A TERRENO DE 20,00mx50,00m

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° MARCELA COLOMAR

DIRECTOR TECNICO
ARQ° ROMINA VILLEGAS

ARQ® ROBERTO E. ALVAREZ tocaoap - MAR DEL TUYU
parTo LA COSTA

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA

ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ JULIO 2021 PLANO

PLANILLA DE LOCALES

ESCALA

1:100

DIRECTOR PROVINCIAL
LIC° MARCELA VILLEGAS

N° EXPEDIENTE

AREA

GDEBAD LM ePG [} eRON 2R3 1REE R EHDHCT

N PLANO] TOTAL
A-OADPAMBY JPC
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oS (D 72 N, N, NZY, NG, NG, NG,
3 con barral antipanico ( INGRESO PUBLICO, S.U.M. Y ESP. C/SALIDA)
CANTIDAD 5> tipaico 2 1 2 5 15 6 1
2 sin barral antipanico ( EXPANSION S.U.M.)
DISENO
\ / o
\ / \ / 3
\ / n \ / n \ / 0 o n o) n
\ / Q \ / = \ / Q — || < o — — o — — o — —
\\ // - \ / — \ / — - - -
i , \ / \ / o o
PF ‘9 Jlg \ / 9 419 \ / o - o PF PF o - <||> PF
N o N o o N N N «
\ / \ / \ / 3
\ / 0
\ / To) o) \ / To} o) \ / To) To) - To) 10 To)
\ / Q o \ / Q o)} \ / Q Q Q Q Q
\ / — d \ / O \ / ~— — — - —
N.P.T. PF QF o$>
A/ N N
A= A=
1.00 0.90 0.90 0.40, 0.80 0.80 _,0.40 ! 0.80 0.80 ! 0.40,0.40 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 1.60 0.80
ESC.1:50 2.80 2.40 1.60 0.80 1.40 2.80 1.40 2.40
. HALL PUBLICO - ESPERA - S.U.M. - OFICINA JEFE
N N ) . . ADMINISTRACION - OFFICE PERSONAL - OFFICE LIMPIEZA HALL PUBLICO
LOCAL INGRESO PUBLICO - CIRCULACION CON ESPERA - S.U.M. CIRCULACION CON ESPERA INGRESO ENFERMERIA FARMACIA - INGRESO ENFERMERIA BANO snﬁ?f;gé%ﬁgggsAéﬁggggToRIO OFICINA MINISTERIO DE SALUD - CONSULTORIOS - OFFICE DE ENFERMERIA OFFIGE S.UM. - FARMACIA - ENFERVERIA
CONSULTORIO GINECOLOGICO - CONSULTORIO ODONTOLOGICO
) ) ) PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO | PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A LA PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A LA MAMPOSTERIA PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A LA PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A LA MAMPOSTERIA
MARCOS PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A LA MAMPOSTERIA. PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A LA MAMPOSTERIA. PREMARCO: ALUMINIO ANODIZADO FIJADO A LA MAMPOSTERIA. A LA MAMPOSTERIA MAMPOSTERIA MARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR MAMPOSTERIA MARCO. ALUMINIO ANODIZADO 15 MIGRONES CERTIFICADO
MARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO. LINEA MODENA 2 (ALUAR) O MARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES COLOR NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO. LINEA
MARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON | MARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL MARCO: ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO COLOR MICRONES CERTIFICADO COLOR NATURAL | CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON SUPERIOR. CERTIFICADO COLOR NATURAL SATINADO CON MODENA 2 (ALUAR) O SUPERIOR.
CONTRAMARCO. LINEA MODENA 2 (ALUAR) O SUPERIOR. SATINADO CON CONTRAMARCO. LINEA MODENA 2 (ALUAR) O SUPERIOR. NATURAL SATINADO CON CONTRAMARCO. LINEA MODENA 2 (ALUAR) | SATINADO CON CONTRAMARCO. LINEA CONTRAMARCO. LINEA MODENA 2 (ALUAR) O SUP. CONTRAMARCO. LINEA MODENA 2 (ALUAR) O SUPERIOR.
O SUPERIOR. MODENA 2 (ALUAR) O SUP.
2HOJAS DE ABRIR Y 1 PANO FIJO LATERAL. 2HOJAS DE ABRIR Y 2 PANIOS FIJOS LATERALES. 2HOJAS DE ABRIR. 2HOJAS CORREDIZAS. PERFILES DE 2HOJAS CORREDIZAS. PERFILES DE ALUMINIO 2HOJAS CORREDIZAS Y 2 PANOS FIJOS LATERALES. PERFILES DE 2HOJAS CORREDIZAS. PERFILES DE ALUMINIO 2HOJAS CORREDIZAS Y 1 PANO FIJO LATERAL. PERFILES DE
w HOJA BASTIDOR, PARANTES Y TRAVESANOS CONSTRUIDOS CON PERFILES DE ALUMINIO BASTIDOR, PARANTES Y TRAVESANOS CONSTRUIDOS CON PERFILES DE BASTIDOR, PARANTES Y TRAVESANOS CONSTRUIDOS CON PERFILES | ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL | ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA 2 ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA
(1) ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA MODENA 2 (ALUAR) | DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SATINADO. LINEA SATINADO. LINEA A30 New (ALUAR) O MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
= SUPERIOR. 0 EQUIVALENTE SUPERIOR. MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. EQUIVALENTE SUPERIOR.
o
(_) SISTEMA PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE CON BARRAL ANTIPANICO Y 1 PAROFIJOSEGUN | PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE Y 2 PANOS FIJOS SEGUN PLANO. PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE SEGUN PLANO. VENTANA 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS. | VENTANA 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS. VENTANA 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS CON 2 PAROS FIJOS VENTANA 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS. VENTANA 2 HOJAS DE ABRIR CORREDIZAS CON 1 PANO FIJO
PLANO. LATERALES. LATERAL.
<
(&}
I PUERTA: 3 BISAGRAS POR HOJA DE TRES PIEZAS Y MANIJA DOBLE BALANCIN Y BOCALLAVES | PUERTA: 3 BISAGRAS ESPECIALES PARA PUERTA VAIVEN TIPO GIESSE O | PUERTA: 3 BISAGRAS POR HOJA DE TRES PIEZAS Y MANIJA DOBLE CIERRE LATERAL AUTOMATICO PARA CIERRE LATERAL AUTOMATICO PARA VENTANA CIERRE LATERAL AUTOMATICO PARA VENTANA CORREDIZA CIERRE LATERAL AUTOMATICO PARA VENTANA CIERRE LATERAL AUTOMATICO PARA VENTANA CORREDIZA
_ GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR. CERRADURA CILINDRO PARA PUERTA DE ABRIR TIPO SUPERIOR. TRABAS PARA PISO. CERRADURA CILINDRO PARA PUERTA BALANCIN Y BOCALLAVES GIESSE O EQUIVALENTE VENTANA CORREDIZA CALIDAD CORREDIZA CALIDAD SUPERIOR TIPO GIESSE O CALIDAD SUPERIOR TIPO GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR. CORREDIZA CALIDAD SUPERIOR TIPO GIESSE O CALIDAD SUPERIOR TIPO GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR
o | HERRAJES WELKA O SIMILAR SUPEROR. CIERRE AUTOMATICO CON FRENO HIDRAULICO DE VAIVEN. BOCALLAVES TIPO GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR. SUPERIOR.CERRADURA CILINDRO PARA PUERTA DE ABRIR TIPO SUPERIOR TIPO GIESSE O EQUIVALENTE | EQUIVALENTE SUPERIOR. EQUIVALENTE SUPERIOR.
CERRAMIENTO. BARRAL ANTIPANICO METALICO COLOR ROJO TIPO WELKA PARA EVACUACION WELKA O SIMILAR SUPEROR. CIERRE AUTOMATICO CON FRENO SUPERIOR.
L COLOCACION INTERIOR MANIJON EXTERIOR Y CILINDRO DE SEGURIDAD WELKA PARA HIDRAULICO DE CERRAMIENTO.
o PUERTA ANTIPANICO.
n DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3
L TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR
DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 INT: CURVO MAT. IDEM MARCO
DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3 DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3 DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3 VIDRIO TIPO FLOAT DE SEGURIDAD. -1 DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3 DVH DE SEGURIDAD 6/9/6 S/E.T.P - EQUIVALE A 2 DE 3+3 EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO
VIDRIOS TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR TRANSPARENTE 3+3 SEGUN E.T.P. DE 3+3 TRANSLUCIDO, TIPO BLISAN O SUPERIOR | 1RANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR TRANSPARENTE, TIPO BLISAN O SUPERIOR ' ‘
INT: CURVO MAT. IDEM MARCO INT: CURVO MAT. IDEM MARCO INT: CURVO MAT. IDEM MARCO INT: CURVO MAT. IDEM MARCO INT: CURVO MAT. IDEM MARCO INT: CURVO MAT. IDEM MARCO INT: CURVO MAT. IDEM MARCO
CONTRAVIDRIOS EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO EXT: RECTO MAT. IDEM MARCO
TIPOS P/ \>2/ >3/ NGV \>2/ NOTAS
ANTIDAD
C 8 2 8 1 O 1 *- LA FORMA DE ABRIR DE LAS PUERTAS, INDICADAS EN LAS CORRESPONDIENTES PLANILLAS, ES A MODO INDICATIVO. SE
DEBERAN VERIFICAR LAS BATIENTES INDICADAS EN PLANO DE PLANTA..
D|SENO *- TODAS LAS CARPINTERIAS INDICADAS EN PLANTA CON FORMA DE ABRIR HACIA AFUERA, DEBERAN SER COLOCADAS A
FILO EXTERIOR DEL MURO PARA GARANTIZAR EL ABATIMIENTO A 180° SOBRE LOS MUROS ADYACENTES.-
0.53 0.53
0.15 0.15 0.12 3.1 2 *- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
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S AINOX.  \ S A°INOX.  \ S A° INOX. 2 A° INOX. o |7 A" mox. A°INOX. > o
ESC. 150 ! 0.65 ! 0.65 ! 0.50 ! 0.45 ! 0.80 0.80 ! ,
b 012 0.5 02 012 0.95 &2 0-150,80 02 0-450,75 3;12 1,60 DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
INGRESO ENFERMERIA - VACUNATORIO - CONSULTORIOS - ' FEMENINO - SANITARIO PERSONAL MASCULINO Y ENFERMERIA
LOCAL CONSULTORIO GINECOLOGICO - CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANITARIO DISCAPACITADOS FARMACIA - DEPOSITO DE MEDICAMENTOS - OFFICE ENFERMERIA FEMENINO - OFFICE PERSONAL Y LIMPIEZA
TABLEROS ELECTRICOS OFFICE S.U.M. - DEPOSITO S.UM.
m’;%%ggﬁ%f&%%’gEMRUR:ODOBLADA DOBLE DECAPADA ’g"éGRSS iﬁg:épDAEDMEU"ggRRO DOBLADA DOBLE DECAPADA N*16 MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DOBLE DECAPADA N°16 SEGUN | MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DOBLE
MARCOS : : ANCHO DE MURO. DOBLE DECAPADA N°16 SEGUN ANCHO DE DECAPADA N°16 SEGUN ANCHO DE MURO.
MURO.
ANTEPROYECTO OBRA
TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD CONSTRUIDA TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD CONSTRUIDA | TIPO PLACA DE CEDRO DE PRIMERA CALIDAD CONSTRUIDA SEGUN PROYECTO DE ORIGEN REALIZADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
SEGUN PLIEGO. 45mm DE ESPESOR. REVESTIDA EN AMBAS PLIEGO. 45mm DE ESPESOR. REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON PLIEGO. 45mm DE ESPESOR. REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON SEGUN PLIEGO. 45mm DE ESPESOR. REVESTIDA EN AMBAS | PLIEGO. 45mm DE ESPESOR. REVESTIDA EN AMBAS CARAS CON DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. PROYECTO CAPS 6 CONSULTORIOS
o | HOJA CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN | LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA DE 1mm DE | LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA DE 1mm DE | CARAS CON LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLORS/ | LAMINADO MELAMINICO SATINADO COLOR SEGUN MEMORIA DE 1mm ADECUACION DE PROGRAMA DEL ANTEPROYECTO ORIGINAL CONSENSUADO Y C APS PROTOT'PO EN ESQU'N A
w MEMORIA DE 1mm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA | ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE MEMORIA DE fmm DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR C/ TRAMA | DE ESPESOR. NUCLEO INTERIOR CON TRAMA TIPO NIDO DE ABEJA DE I\An:’NRISOmgg ;EOSRAtﬁ DDI')REEEEEQ'OS&";T:RD‘EE:JS;JS;%TRAEg SERVICIOS AUXILIARES DEL
TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANA) Y MADERA MACIZA (PINO PARANA) Y CANTONERAS DE CEDRO MADERA MACIZA (PINO PARANA) Y CANTONERAS DE CEDRO TIPO NIDO DE ABEJA DE MADERA MACIZA (PINO PARANA) Y | MADERA MACIZA (PINO PARANA) Y CANTONERAS DE CEDRO - ADECUADO A TERRENO DE 20.00mx50.00m
= CANTONERAS DE CEDRO PERIMETRALES DE 1cm DE ESP. PERIMETRALES DE 1cm DE ESP. TRAMO INFERIOR Y GUARDACAMILLA PERIMETRALES DE 1cm DE ESP. TRAMO INFERIOR Y GUARDACAMILLA CANTONERAS DE CEDRO PERIM. DE fcm ESP. TRAMO PERIMETRALES DE fcm DE ESPESOR. TRAMO INFERIOR Y RESPONSABLE PROYECTO ’ ’
o TRAMO INFERIOR Y GUARDACAMILLA ACERO INOXIDABLE h:20cm{ ACERO INOXIDABLE h:20cm ACERO INOXIDABLE h:20cm INFERIOR Y GUARDACAMILLA DE A° INOX. h:20cm GUARDACAMILLA DE ACERO INOXIDABLE h:20cm. (o MAR DEL TUuYU
- ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ LOCALIDAD
(&) SISTEMA PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR CON VISOR. PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR CON VISOR. PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR CON VISOR. PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR CON VISOR. PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR CON VISOR. PARTIDO LA COSTA
< BATIENTE SEGUN PLANO. BATIENTE SEGUN PLANO. BATIENTE SEGUN PLANO. BATIENTE SEGUN PLANO. TIPO VAIVEN.
(&) 3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. 3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. 3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. 3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. PUERTA: 3 BISAGRAS ESPECIALES PARA PUERTA RESPPNSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA PLANO
— CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO VAIVEN TIPO GIESSE O SUPERIOR. TRABAS PARAPISO. | ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ JULIO 2021
L PUERTAS INTERIORES. INTERIORES. MANIJA DOBLE BALANCIN BRONCE PLATIL RECTA PESADA. | INTERIORES. PIPUERTAS INTERIORES. MANIJA DOBLE BALANCIN CERRADURA CILINDRO PARA PUERTA VAIVEN. JEFE DE DEPARTAMENTO PLAN"_LA DE C ARP' NTER | AS 1
- MANIJA DOBLE BALANCIN BRONCE- PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. MANIJA DOBLE BALANCIN BRONCE- PLATIL, RECTA PESADA. BRONCE PLATIL, RECTA PESADA. BOCALLAVES Y BOCALLAVES TIPO GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR. ARQ® MARCELA COLOMAR
o | HERRAJES BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. BARRAL PARA SANITARIO DISCAPACITADO. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES. ROSETAS CIRCULARES. ZOCALO EN FORMA DE "U" DE | ZOCALO EN FORMA DE "U" DE ACERO INOXIDABLE
w ZOCALO EN FORMA DE "U" DE ACERO INOXIDABLE SEMIMATE DE| ZOCALO EN FORMA DE "U" DE ACERO INOXIDABLE SEMIMATE DE 1mm DE | ZOCALO EN FORMA DE "U" DE ACERO INOXIDABLE SEMIMATE DE A° INOX. SEMIMATE DE 1mm DE ESP. Y 100mm DE SEMIMATE DE 1mm DE ESPESOR Y 100mm DE ALTURA. DIRECTOR TECNICO 1:50
1mm DE ESPESOR Y 100mm DE ALTURA. FIJADOS A LA PARTE ESPESOR Y 100mm DE ALTURA. FIJADOS A LA PARTE INFERIOR DE LA 1mm DE ESPESOR Y 100mm DE ALTURA. FIJADOS A LA PARTE ALTURA FIJADOS A LA PARTE INFERIOR DELAHOJA | FIJADOS A LA PARTE INFERIOR DE LA HOJA POR MEDIO ARQ° ROMINA VILLEGAS ESCALA .
o INFERIOR DE LA HOJA POR MEDIO DE TORNILLOS. HOJA POR MEDIO DE TORNILLOS. INFERIOR DE LA HOJA POR MEDIO DE TORNILLOS. MEDIANTE TORNILLOS. DE TORNILLOS. CHAPA DE A°l° GUARDACAMILLA. - S RECTOR PROVINGIAL ~EXPEDENTE =R NG oA
@ P N VISOR EN HOJA: CRISTAL FLOAT SEGURIDAD VISOR EN HOJA: CRISTAL FLOAT SEGURIDAD | R
w | VIDRIOS VISOR EN HOJA: CRISTAL FLOAT SEGURIDAD TRANSLUCIDO VISOR EN HOJA: CRISTAL FLOAT SEGURIDAD TRANSLUCIDO VISOR EN HOJA: CRISTAL FLOAT SEGURIDAD TRANSLUCIDO TRANSLUCIDO TRANSLUCIDO LIC® MARCELA VILLEGAS EB‘E%%?J&? Eﬁleg:bP@ FeRGN22rRB1LREE Y ESBDEHA-C8 DPAMB Y $PC
DE ALUMINIO ANODIZADO RECTO. COLOR DE ALUMINIO ANODIZADO RECTO. COLOR NATURAL
CONTRAVIDRIOS DE ALUMINIO ANODIZADO RECTO. COLOR NATURAL SATINADO. DE ALUMINIO ANODIZADO RECTO. COLOR NATURAL SATINADO. DE ALUMINIO ANODIZADO RECTO. COLOR NATURAL SATINADO. NATURAL SATINADO. SATINADO.
MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS| MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS DE MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO Y MARCO: UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO'Y
PINTURA DE ESMALTE SINTETICO SEGUN PLIEGO E.T.P. ESMALTE SINTETICO SEGUN PLIEGO E.T.P. DE ESMALTE SINTETICO SEGUN PLIEGO E.T.P. 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO S/E.TP. 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO SEGUN E.T.P. pagina 9 de 17
CANTONERAS: BARNIZ NATURAL SEMIMATE. CANTONERAS: BARNIZ NATURAL SEMIMATE. CANTONERAS: BARNIZ NATURAL SEMIMATE. CANTONERAS: BARNIZ NATURAL SEMIMATE. CANTONERAS: BARNIZ NATURAL SEMIMATE.
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1Pos N \P2/ \>3/ 1/ \RC1/ \xC2/ \RC3/ \RC4/ NG \k2/ \R3/
CANTIDAD 9 1 9 1 1 1 4 2 con Pafio Fijo izquierdo 9 9
3 5 2 con Pafio Fijo derecho
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ESC. 1:50 073~ 0.700710. 0173 0713 0113 0.03 5103 0.15 0.5 0115 0750115 0.15
0.70 0.70 0.60 0.50 0.90 1.55 1.55 0.95 0.95 0.85 0.97 0.87 0.87 B 0.77 0.77 |
5165 5105 =+ - i + - P oo o005 . 003 o03 T 003
1.40 1.00 3.20 1.90 2.80 1.60 0.40
GRUPO ELECTROGENO
SALA DE MAQUINAS - TUBOS DE OXIGENO RESIDUOS BIOPATOGENICOS ENTRADA TUBOS DE OXIGENO INGRESO DE SERVICIO CIRCULACION CON ESPERA CIRCULACION
LOCAL GRUPO ELECTROGENO RESIDUOS DOMICILIARIOS DE ENERGIA RESIDUOS BIOPATOGENICOS ACCESO SECUNDARIO INGRESO AMBULANCIA ACCESO SECUNDARIO INGRESO DE SERVICIO INGRESO PUBLICO - PATIO - EXPANSION S.UM. - INGRESO DE SERVICIO INGRESO ENFERMERIA CON ESPERA
RESIDUOS DOMICILIARIOS
o MARCO DE PERFILES JAMBAS DE CHAPA DE HIERRO JAMBAS DE CHAPA DE H° DOBLADA DD N°16 DE 50x100mm. JAMBAS DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DD N°16 DE | JAMBAS DE CHAPA DE HIERRO
MARCOS g"&:ﬁ? ?aiﬁ&'bﬁigg i'\&"hﬁ:,\fgo"s”fggg PLOF? £ ““ff\';g%gnfmpf Eg&:imgmﬁ &E HIERRO mz?a?a%?ﬁ Eii'gﬁsxhggmp‘ms PE | NORVALES DE HERRO'L* | DOBLADA DD N°16 DE 50x100mm. | PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE SEGUN PLANO DE 30mm x 30mm. PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE| DOBLADA DD N°16 DE 30mm x 30mm.
. DE 50mm x 50mm AMURADJ PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR PLANTA CON UNA RUEDA DE APOYO Y ACOMPARAMIENTO DE Y UN PARO FIJO LATERAL SEGUN PLANO DE PLANTA. | PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR
MEDIO DE GRAMPAS SOLDADAS A LOS MISMOS.- | MAMPOSTERIA POR MEDIO DE GRAMPAS | AMURADO A LA MAMPOSTERIA POR
SOLDADAS A LOS MISMOS.- MEDIO DE GRAMPAS SOLDADAS A Log A MAVP. CON GRAMPAS | BATIENTE SEGUN PLANO DE GIRO POR HOJA. RUEDA CON CUBIERTA DE GOMA EMBUTIDA EN BATIENTE SEGUN PLANO DE
MISMOS - SOLDADAS - PLANTA. 1 PANO FIJO LATERAL. EL EXTREMO DE CADA HOJA. PLANTA.
HOJA: CHAPA DE HIERRO DOBLADA DOBLE HOJA: CHAPA DE HIERRO DOBLADADOBLE | HOJA: CHAPA DE HIERRO DOBLADA | REJILLAS DE VENTILACION | HOJA TIPO REJA: BASTIDOR CON | HOJA TIPO REJA: BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y LT{E/;VS%'\[‘;O@%PSE%OOR EN TUBO DE CHAPADE | [RAVESANO SUPERIOREN TUBODE | HOJA TIPO REJA: BASTIDOR CONSTRUIDO CON HOUA TIPO REJA: BASTIDOR CONSTRUIDO. [BASTIDOR CONSTRUIDO CON
| % F ) x 150mm RELLENO CON | CHAPA DE HIERRO DD N°16 DE 50 x 150mn] PERFILES "L" DE 1 1/4" x 1 1/4"x 3/16" CON 4 BULONES | CON PERFILES "L" DE 1 1/4" x 1 1/4"x 3/16"  |PERFILES"L" DE 1 1/4" x 1 114"
HOJAS DECAPADA N°16 SOBRE BASTIDOR EJECUTADO DECAPADA N°16 SOBRE BASTIDOR DOBLE DECAPADA N°16 SOBRE PERMANENTE PARANTES VERTICALES Y TRAVESANOS EN TUBO DE CHAPA DE HIERRO DD N° 16 DE50X | pOLIURETANO EXPANDIDG, BASTIDOR RELLENO CON POLIURETANO ROSCADOS DE 45 mm DE LONGITUD. SOLDADAS AL ALA | GON 4 BULONES ROSCADOS DE 45 mm DE  |ter GoN 4 BULONES RoscAnod
CON PERFILES NORMALES DE HIERRO "L" DE EJECUTADO CON PERFILES NORMALES DE BASTIDOR EJECUTADO CON PERFILEY COMPUESTAS POR TRAVESANOS EN TUBO DE CHAPA | 150mm RELLENO CON POLIURETANO EXPANDIDO. ZOCALO IDEM CONSTRUIDO CON PERFILES "L" DE 1 1/4" x 1 EXPANDIDO. BASTIDOR CONSTRUIDO LATERAL DEL MISMO PARA PERMlTlI’_\’ SU FIJACION AL LONGITUD, SOLDADAS AL ALA LATERAL DEL |DE 45 mm DE LONGITUD.
45mmx45mm. REJILLAS DE VENTILACION HIERRO "L" DE 45mmx45mm. REJILLAS DE NORMALES DE HIERRO "L" DE 45mmx | ALETAS DE CHAPA DE DE HIERRO DD N° 16 DE 50 x 150mm{ DE 50 x 200mm. REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS DE 1/4"x 3/16" CON 4 PLANCHUELAS DE 1 1/4" x CON PERFILES "L" DE 1 1/4" x 1 1/4"x 316" | MURO SEGUN DETALLE MISMO PARA PERMITIR SU FIJACION AL SOLDADAS AL ALA LATERAL DEL
PERMANENTE EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR | VENTILACION PERMANENTE EN LA PARTE | 5mm.- HIERRO DOBLADAS Y RELLENO CON POLIURETANO HIERRO DE 11/4"x3/16" SOLDADOS AL BASTIDOR CADA 10 cm. 3/16" x 5 cm DE LONGITUD, SOLDADAS AL ALA CON 4 PLANCHUELAS DE 1 114" x 316" x5 | RE JA CONFORMADA GON PLANCHUELAS 1 1/4" x 316 | MURO S/ DETALLE MISMO PARA PERMITIR SU
» COMPUESTAS POR ALETAS DE CHAPA DE HIERRO | SUPERIOR E INFERIOR COMPUESTAS POR SOLDADAS ALBASTIDOR | EXPANDIDO. ZOCALO IDEM DE 50 x| REFUERZO VERTICAL. LATERAL DEL MISMO PARA PERMITIR SU cm DE LONGITUD, SOLDADAS ALALA | 651 DADAS AL BASTIDOR ¢/10 cm REJA CONFORMADA CON PLANCHUELAS 1 |FIIAGION AL MURO SEGUN
| DOBLADAS Y SOLDADAS AL BASTIDOR EN ANGULO | ALETAS DE CHAPA DE HIERRO DOBLADAS Y ENANGULODE 45° CON | 200mm. REJA CONFORMADA CON FIJACION AL MURO. REJA CONFORMADA CON LATERAL DEL MISMO PARA PERMITIR SU ' 1/4"x 3116 SOLDADAS AL BASTIDOR ¢/10 cm. IDETALLE. REJA CON- FORMADAC]
DE 45° CON PENDIENTE HACIA EL EXTERIOR - SOLDADAS AL BASTIDOR EN ANGULO DE 45° PENDIENTE HACIA EL PLANCHUELAS DE HIERRO DE 1 1/4] PLANCHUELAS 1 1/4" x 3/16 SOLDADAS AL FIJACION AL MURO. REJA CONFORMADA rianchUELRS 11 3
= CON PENDIENTE HACIA EL EXTERIOR - EXTERIOR - x3/16" SOLDADOS AL BASTIDOR C/ BASTIDOR ¢/10 cm. SE COLOCARA UNA CON PLANCHUELAS 1 1/4"x 316 SOLDADAS AL BASTIDOR ci10
O 10cm. PLANCHUELA COMO REFUERZO VERTICAL. SOLDADAS AL BASTIDOR c/10 om. c/10em)
— BASTIDOR DESMONTABLE FLIADO POR
o PUERTA DE 2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE SEGUN | PUERTA 1 HOJA DE ABRIR A BATIENTE SEGUN| PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR PUERTA DE REJACON 1 HOJADEABRIR | PUERTADE REJACON 2 HOJAS DE ABRIR BATIENTE SEGUN PLANO PARO FIJO PARIO FIJO MEDIO DE BULONES ROSCADOS CON
< SISTEMA PLANO DE PLANTA.- PLANO DE PLANTA.- BATIENTE BATIENTE SEGUN PLANO DE PLANTA.- DE PLANTA- TUERCAS AL CABO DE HIERRO'T"
o SEGUN PLANO DE PLANTA - AMURADO SEGUN DETALLE.
— HERRAJES: 4 BISAGRAS A MUNICION DE 3 HERRAJES: 4 BISAGRAS A MUNICION DE 3 | HERRAJES: 4 BISAGRAS A MUNICION HERRAJES: 4 BISAGRAS A .
| [ ARANDELAS POR HOJA. CERRADURA DE ARANDELAS POR HOJA. CERRADURADE | DE 3 ARANDELAS POR HOJA. MUNICION DE 3 ARANDELAS POR | HERRAJES: 4 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS POR HOUA. HERRAJES: 4 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS ';Eiﬁgﬁi-;;'ﬁg??&g QA:[’)\EJCQE'I\;IEESG
—| HERRAJES SEGURIDAD DE 1° CALIDAD REFORZADA C/ SEGURIDAD DE 1° CALIDAD REFORZADA C/ | CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° HOJA. CERRADURA DE SEG. DE 1° | CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD REFORZADA CON POR HOJA. CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD | =% o e e areri | 0 PARTIDO Y
&) PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. MANIJA | PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. | CALIDAD REFORZADA C/ PESTILLO c ALIDAD REFORZADA C/ PE'ST"_LO PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. MANIJA DOBLE REFORZADA CON PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE FRENTE DE H°. MANI A DOBLE BALANCIN B°
I DOBLE BALANCIN DE B° PLATIL RECTA, PESADA C/ | MANIJA DOBLE BALANCIN DE B° PLATIL PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA, PESADA CON ROSETA Y HIERRO. MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL :
ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES DE BRONCE | RECTA, PESADA C/ ROSETA Y BOCALLAVES | MANIJA DOBLE BALANCIN DE MANIUA DOBLE BALANGIN BRONCH BOCALLAVES CIRCULARES DE BRONCE PLATIL . PASADOR DE PISO) RECTA, PESADA CON ROSETA Y BOCALLAVES PLATIL RECTA PESADA C/ ROSETA Y BOCA
o PLATIL . PASADOR PISO P/ CIERRE HOJA SIN CIRCULARES DE BRONCE PLATIL . PASADOR | BRONCE PLATIL RECTA, PESADA c SADA G/ ROS PARA CIERRE DE HOJA SIN MANIJA. CIRCULARES DE BRONCE PLATIL . PASADOR DE PISO Y | LLAVES CIRCULARES DE B” PLATLL .
%) MANIJA. PISO P/ CIERRE HOJA SIN MANIJA. CON ROSETA Y BOCALLAVES PLATIL RECTA, PESADA C/ ROSETA SUPERIOR PARA CIERRE DE HOJA SIN MANLIA. PASADOR DE PISO Y SUPERIOR PARA
I CIRCULARES DE BRONCE PLATIL . Y BOCALLAVES CIRC. DE B® PLATIL CIERRE DE HOJA SIN MANIA.
VIDRIOS
CONTRAVIDRIOS
MARCO Y HOJA: 1 MANO DE CONVERTIDORDE | MARCO Y HOJA: 1 MANO DE MARCO Y HOJA: UNA MANO DE UNA MANO DE CONVERT| FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO. FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO. FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO. FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO. | FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO. FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO. FONDO CONVERTIDOR DE OXIDO.
PINTURA OXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS DE [ CONVERTIDOR DE OXIDO Y 3 MANOS DE|  DE OXIDO Y 3 MANOS DE|  ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN MEMORIA TECNICA. | ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICOJACABADO 2 MANOS DE ESVALTE
SEGUN PLIEGO E.T.P. ESMALTE SINTETICO SEGUN PLIEGO E.T.P| ESMALTE SINTETICO SEGUN E.T.P. ESMALTE SINT. §/ E.T.P.| SINTETICO COLOR S/ MEMORIA TECNICA. COLOR SEGUN MEMORIA TECNICA. SINTETICO COLOR S/ MEMORIA. MEMORIA TECNICA. COLOR SEGUN MEMORIA TECNICA. Jnrenco coLoR secux NENOR
1PoS \R4/ \R5/ \R6/ \R7/ \R8/ \R9/ Escala 1:5
: TUERCA DE FIJACION ¢
50 ARANDELA PERFIL "T" AMURADO CON
) EL FRENTE CERRADO
CANTIDAD| 2 1 14 6 2 1 \ PERFIL "T" AMURADO
TUERCA DE FIJACION D CON EL FRENTE =
B ORMIGON AMPOSTE CERRADO BULON SOLDADO \E
DISENO ARANDELA DE AJUSTE =
| Q Q PERFIL"T" EMPOTRADO =
SOLDADURA
| o | SOLDADURA |
| " | 7 2
| 30, 30 !
BULON SOLDADO =\ BASTIDOR REJA BASTIDOR REJA FILO EXTERIOR DEL MURO
T
M
0 2 0 0 0 0 DETALLE BULONES SOLDADOS
Q o Q Q Q Q
raN| yd
2 = ° | °} ° | DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
e 5 5 5 5
Ve
0 0 g 0 0 0 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS PUBLICOS
N.P.T.
ESC.1:50 1.40 0.80 1.60 1.60 1.50 1.50 1.425 1.425 1.35 1.35
*—% *—% *—% %—* ﬁ?’:l)IEECfOR[SEEIS;I;IOREALIZADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA OBRA
DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. PROYECTO CAPS 6 CONSU LTORIOS
N . N ADECUACION DE PROGRAMA DEL ANTEPROYECTO ORIGINAL CONSENSUADO Y
SANITARIO DISCAPACITADO S.UM. EARMAGIA B o o e ®S || CONSULTORIO ODONTOLOGICO - CONSULTORIO PSICOLOGICO - DEPOSITO DE [CONSULTORIO ODONTOLOGICO - CONSULTORIO PSICOLOGICO - DEPOSITO DE ESPERA - SANITARIO PUBLICO MASCULING aPROBADO POR LA DIReccion e inFraesTrucTura v servicios auxares ot | CAPS  PROTOTIPO EN ESQUINA
LOCAL ENFERMERIA ENFERVERIA Y VACUNACION - BARIG - S MEDICAMENTOS - CONSULTORIO- CIRCULACION CON ESPERA - S.UM. MEDICAMENTOS - CONSULTORIO- CIRCULACION CON ESPERA - S.UM. MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
_BARO_S.UM. ADECUADO A TERRENO DE 20,00mx50,00m
BASTIDOR DESMONTABLE FIJADO BASTIDOR DESHONTABLE FIAADO P| ~ BASTIDOR DESMONTABLE FIJADO POR MEDIO DE BULONES ROSCADOS CON | BASTIDOR DESMONTABLE FIJADO POR MEDIO DE BULONES ROSCADOS CON | BASTIDOR DESMONTABLE FLJADO POR MEDIO DE BULONES ROSCADOS | BASTIDOR DESMONTABLE FIJADO POR MEDIO DE BULONES ROSCADOS | RESPONSABLE PROYECTO
I, PORMEDIO DE BULONESROSCADOS | MEDIO DE BULONES ROSCADOS C/ | TUERCAS AL CABO DE HIERRO "T* AMURADO A LA MAMPOSTERIA SEGUN |  TUERCAS AL CABO DE HIERRO "T" AMURADO A LA MAMPOSTERIA SEGUN CON TUERCAS AL CABO DE HIERRO "T" AMURADO A LA MAMPOSTERIA | CON TUERCAS AL CABO DE HIERRO "T" AMURADO A LA MAMPOSTERIA Locaubab MAR DEL TuYU
ILISISTEMA | con Tueroas AL cago D HERRO TUERCAS AL CABODEHIERRO'T" |  DETALLE Y PLANO DE UBICACION DE CARPINTERIAS MESADAS Y MUEBLES | DETALLE Y PLANO DE UBICACION DE CARPINTERIAS MESADAS Y MUEBLES SEGUN DETALLE Y PLANO DE UBICACION DE CARPINTERIAS MESADAS Y | SEGUN DETALLE Y PLANO DE UBICACION DE CARPINTERIAS MESADAS Y| ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ
"T" AMURADO §/ DETALLE Y PLANO AMURADO S/ DET. Y PLANO UBIC. MUEBLES MUEBLES PARTIDO LA COSTA
= B CAPHTERS CARPNTERS RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA
O BASTIDOR: CONSTRUIDO CON BASTIDOR: CONSTRUDOCONPER- | BASTIDOR: CONSTRUIDO CON PERFILES *L" DE 1 1/4"x 1 1/4" x 3/16" BASTIDOR: CONSTRUIDO CON PERFILES "L" DE 1 1/4"x 1 1/4"x3/16" CON4 | BASTIDOR: CONSTRUIDO CON PERFILES "L" DE 1 1/4"x 11/4"x3/16" | BASTIDOR: CONSTRUIDO CON PERFILES "L" DE 1 1/4"x 1 1/4" x 3/16" h PLANO
— PERFILES L' DE 1 1'x 1114 316" O/ | FIES'L'DE 1 1i'x1 14315 CI4 |  CON 4 BULONES ROSCADOS DE 45mm DE LONGITUD, SOLDADOS AL | BULONES ROSGADOS DE 45mm DE LONGITUD, SOLDADOS AL MISMO EN LA | CON 4 BULONES ROSCADOS DE 45mm DE LONGITUD, SOLDADOS AL | CON 4 BULONES ROSCADOS DE 45mm DE LONGITUD, S0LDADOS ALl ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ JULIO 2021
O 4 BULONES ROSCADOS DE 45 mm DE BULONES ROSCADOS DE 45 mm DE MISMO EN LA CARA INTERIOR DE LAS ESQUINAS PARA PERMITIR SU CARA INTERIOR DE LAS ESQUINAS PARA PERMITIR SU FIJACION AL CABO | MISMO EN LA CARA INTERIOR DE LAS ESQUINAS PARA PERMITIR SU | MISMO EN LA CARA INTERIOR DE LAS ESQUINAS PARA PERMITR SUf JEFE DE_DEPARTAMENTO PLAN | LLA DE C ARP' NTER' AS 2
< LONGITUD, SOLDADAS AL ALA LOVGIUD, SOLDADAS ALALALATERAL | - FNACION AL CABO DE HIERRO "T* AMURADO ALA MAMPOSTERIAPOR | DE HIERRO 'T* AMURADO A LA MAMPOSTERIA POR MEDIO DE TUERCA CON | FIACION AL CABO DE HIERRO 'T" AMURADO A LA MAVIPOSTERIA POR | FIJACION AL CABO DE HIERRO 'T" AMURADO ALAMAMPOSTERIA | ARQe MARCELA COLOMAR
O|HOJAS | LATERAL DEL MO/ PERMITR SU DEL MISMOPI PERMTR SUFUACIONA|  MEDIO DE TUERGA CON ARANDELA SEGUN DETALLE. ARANDELA SEGUN DETALLE. MEDIO DE TUERCA CON ARANDELA SEGUN DETALLE. POR MEDIO DE TUERCA CON ARANDELA SEGUN DETALLE.
_ FIUACION AL MURO S/ DETALLE. REJA | MURQ §IDETALLE. REJA CONFORMADA | ~ REJA: CONFORMADA CON PLANCHUELAS 1 1/4" x 3116 SOLDADASAL | REJA: CONFORMADA CON PLANCHUELAS 1 1/4" x 3/16 SOLDADAS AL REJA: CONFORMADA CON PLANCHUELAS 1 1/4" x 3116 SOLDADASAL | REJA: CONFORMADA CON PLANCHUELAS 1 1/4" x 3116 SOLDADAS ALf DIRECTOR TECNICO 1:50
1. CONFORMADA C/PLANCHUELAS 1 114" | C/PLANCHUELAS 111" xate BASTIDOR ¢/10 cm. SE COLOCARA UNA PLANCHUELA A MODO DE BASTIDOR c/10 cm. SE COLOCARA UNA PLANCHUELA A MODO DE BASTIDOR ¢/10 cm. SE COLOCARA UNA PLANCHUELA A MODO DE BASTIDOR ¢/10 cm. SE COLOCARA UNA PLANCHUELAAMODODE | ARQ° ROMINA VILLEGAS ESCALA .
_ X3/16 SOLDADAS AL BASTIDOR c/10cm. | SOLDADAS AL BASTIDOR ¢/0cm, REFUERZO VERTICAL. REFUERZO VERTICAL. REFUERZO VERTICAL. REFUERZO VERTICAL. _
o DIRECTOR PROVINCIAL EX E%(E’F[%I&{\IJE AREA N° PLANO| TOTAL
-2021- d D
w{HERRAJES | B0tEs Roscaoos o e BULONES ROSCADOS DE 45mmDE |~ BULONES ROSCADOS DE 45mm DE LONGITUD CON TUERCAS Y BULONES ROSCADOS DE 45mm DE LONGITUD CON TUERCAS Y BULONES ROSCADOS DE 45mm DE LONGITUD CON TUERCAS Y BULONES ROSCADOS DE 45mm DE LONGITUD CON TUERCAS Y LIC® MARCELA VILLEGAS EBcarp1L iy Spes [ eRON2BFEBIAE X ESBERCHA-OF DPAMBY PC
ﬂn_ LONGITUD C/ TUERCAS Y ARANDELAS. LONGITUD G/ TUERCAS Y ARANDELAS| ~ ARANDELAS. ARANDELAS. ARANDELAS. ARANDELAS.
n ACABADO 2 MANOS DE ACABADO 2 MANOS DE ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN MEMORIA | ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN ACABADO 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN
PINTURA | ESMALTE SINTETICO COLOR | ESMALTE SINTETICOCOLOR |  TECNICA. MEMORIA TECNICA. MEMORIA TECNICA. MEMORIA TECNICA. s0ina 10 de 17
SEGUN MEMORIA TECNICA S/ MEMORIA TECNICA pag
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W ; o NG DEPOSTO—F | OFFICE (/e 4 ]
o5 O— iy | [GENERAL| E===Sum OBRAS
= << l R4 R7
2= & B{@/ e ‘ EXTERIORES
o 1 - = ‘
= -
Bg «», [PB] : |
S| & [ seconiaio @HcHw +0.00
L L 0 IL =
OOl AW 1
() OBRAS
¥ EXTERIORES m
210 RCS
I i
g I
) i
ED. ED
CERCO DIVISORIO DE ALAMBRE TEJIDO -
DE 2.00m DE ALTURA SEGUN E.T.P. <
i

PLANTA UBICACION DE CARPINTERIAS - MUEBLES Y MESADAS

NOTAS:

*- LOS NIVELES DEBERAN SER VERIFICADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE EL EDIFICIO
QUEDE IMPLANTADO A 0.30m POR SOBRE EL NIVEL MAS ALTO DEL TERRENO TOMADO SOBRE LA LINEA MUNICIPAL.-

REFERENCIAS:

[—"""""1 MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR -

E=———] TABIQUE DE ROCA DE YESO A CONSTRUIR -

*- SE TOMA COMO NIVEL DE REFERENCIA $0.00 AL NIVEL DE VEREDA PUBLICA, ESTE NIVEL NO PODRA SER INFERIOR A LA COTA DE NO INUNDABILIDAD QUE
DEBERA INDICAR LA MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE. (LEY 6253/60 - DECRETO REG.11368/61).

) HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-

*- CUADRO DE SUPERFICIES:

SUP. CUB. A CONSTRUIR
SUP. SEMI CUB. A CONSTRUIR
SUP. TOTAL

434,98m?
70,82m?
.. 505,80m?

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ANTEPROYECTO

PROYECTO DE ORIGEN REALIZADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ADECUACION DE PROGRAMA DEL ANTEPROYECTO ORIGINAL CONSENSUADO Y
APROBADO POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

RESPONSABLE PROYECTO

OBRA
PROYECTO CAPS 6 CONSULTORIOS

CAPS PROTOTIPO EN ESQUINA
ADECUADO A TERRENO DE 20,00mx50,00m

ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ Locaua - MAR DEL TUYU
parto LA COSTA

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA

ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ JULIO 2021 PLANO

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° MARCELA COLOMAR

DIRECTOR TECNICO
ARQ° ROMINA VILLEGAS

UBICACION DE CARPINTERIAS
MIUEBLE1S1 OE MESADAS

DIRECTOR PROVINCIAL
LIC® MARCELA VILLEGAS

N EXPEDIENTE | AREA N PLANO
EX-2021-16088313 6 ) 2R FEBIAES X EHONEEA -0 D

TOTAL
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DENOMINACION
VESADA Me1 Me2 Me3 Detalles de Mesadas y Muebles
DENOL“:'D'EQE'ON CONSULTORIO CONSULTORIO CONSULTORIO CONSULTORIO | CONS. GINECOLOGICO ~ CONS. ODONTOLOGICO OFFICE ENFERMERIA OFFICE PERSONAL CONSULTORIO GINECOLOGICO OFFICE ENFERMERIA
NUMERO DE PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB
LOCAL 08 08 08 08 09 11 17 06 09 17
CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 IMAGENES IMAGENES
MESADA DE GRANITO GRIS MARA Escala 1:25 | MESADA DE GRANITO GRIS MARA Escala 1:25 MESADA DE GRANITO GRIS MARA Escala 1:25 ) i—
1 BACHA DE A° I° @ 30cm 1 PILETA DE A° I° 0.34 X 0.44cm 1 PILETA DE A° I° 0.34 X 0.44cm |
| Proyeccion ménsula Proyeccion ménsula
R N
33 J o 33 33 I | |
RS L 11 |2 o | |2
i s i i | RS i | i i e
i e " " 1 " " I I I
| o H i i H i } H H
H H I Il 1 | I LP LP ‘L\_} LP
‘ ‘ 070 | 0.80 0.70 1.50
~10.30 L 0-30X .32 0.68 0.42 0.32 0.68 0.52 0.60
0.04 0.52 0.04 004 150 o704 a .20 0.04

0.60 orovecsin mé -

(R i A yeccién ménsula @ @

)

()

)

Mesada Me5

DENOMINACION

MESADA Me4 Me5
DENothg:\EwN OFFICE S.U.M. OFFICE ENFERMERIA
NUMERO DE PB PB

LOCAL 32 17

CANTIDAD 1 1

MESADA DE GRANITO GRIS MARA
1 PILETA DE A°1° 0.34 X 0.44cm

Proyeccion ménsula

Escala 1:25

MESADA DE GRANITO GRIS MARA
1 PILETA DE A°1° 0.34 X 0.44cm

Espacio para residuos

Proyeccion ménsula

Escala 1:25

‘v_

/ el
i i i 1 i i i i i 1 i i i
1.30 .80 .50 1.50
0.04 0.32 0.60 0.68 0.42 0,04 0. 32 0.68 0.60 0.52
i > 10 i 0.04 3.00 004 Mueble MuA Mueble MuC
I -1 ™ -1
@ @ @ @ @ @ @ @ CONSULTORIO  CONSULTORIO CONSULTORIO  CONSULTORIO
PB PB PB PB
DENOMINACION NOTAS 08 08 08 08
MESADA Me6 Me7 IMAGENES
DENOMINACION S® PERSONAL S* PUBLICO ~ —=—
LOCAL OFFICE LIMPIEZA FEM. MASC. MASC. FEM. BANO *- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA PREVIO A LA |
EJECUCION DE LOS TRABAJOS -
NUMERO DE PB PB PB PB PB PB
LOCAL 07 13 14 25 26 10 *- TODAS LAS MENSULAS DE APOYO DE LAS MESADAS DEBERAN SER COLOCADAS
CANTIDAD 1 ] 1 1 1 EXACTAMENTE A LA DISTANCIA INDICADA ENTRE UNAS Y OTRAS CON EL FIN DE

MESADA

1 BACHA DE A° I° @ 30cm

DE GRANITO GRIS MARA

Proyeccion ménsula

MESADA DE GRANITO GRIS MARA
1 BACHA DE A° I° @ 30cm

Proyeccion ménsula

*

EL REVESTIMIENTO DE PORCELANATO DEBERA SER COLOCADO CON
POSTERIORIDAD A LA FIJACION DE LAS MESADAS GARANTIZANDO SU PERFECTO
APOYO Y SELLADO SOBRE LAS MISMAS .-

PERMITIR EL CORRECTO INGRESO DEL MUEBLE QUE DEBERA SER UBICADO POR
DEBAJO DE LAS MISMAS..-

Mesad

a Me1

Mueble MuF

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

3 P °,§
i i 1 i i S
0.90 0.90
0.0 0.52 0.68 0.52 0,04 0.04 0.52 _0.04
- 1.80 - B 0.30 | 0.30 "
® ©® @ ST
Escala 1:25 Escala 1:25
DETALLE MESADAS Me1y M7 DETALLE MESADAS Me2-Me3-Me4-Me5 y Me6
Escala 1:10 Escala 1:10

Porcelanato de 0.30m x 0.60m

Sellador transparente sanitario

Granito natural

color gris mara. esp: 25mm

/

|7zt
2.5cm
;.5cm

Frente bufiado

a4

Mueble bajo mesada
Pileta acero inoxidable
&z/// AlSI 304
Tubo de desaglie @40 s/ D.T.C.
55cm A
60cm

Perfil L 32 mm de lado 1,5 mm esp.

Porcelanato de 0.30m x 0.60m

Sellador transparente sanitario

Granito natural
color gris mara. esp: 25mm

/

17

£

o

0
N%
o
1

Frente bufado

Mueble bajo mesada

Pileta acero inoxidable
0.34 m x 0.44m

Tubo de desaglie @40 s/ D.T.C.

60cm

4

Perfil L 32 mm de lado 1,5 mm esp.

ANTEPROYECTO

PROYECTO DE ORIGEN REALIZADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ADECUACION DE PROGRAMA DEL ANTEPROYECTO ORIGINAL CONSENSUADO Y
APROBADO POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

OBRA

RESPONSABLE PROYECTO

PROYECTO CAPS 6 CONSULTORIOS

CAPS PROTOTIPO EN ESQUINA
ADECUADO A TERRENO DE 20,00mx50,00m

MAR DEL TUuYU

ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ LOCALIDAD

parTbo LA COSTA
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA
ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ JULIO 2021 PLANO

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° MARCELA COLOMAR

DIRECTOR TECNICO

ARQ° ROMINA VILLEGAS

1:10 -

ESCALA

DETALLE MESADAS
1:25

DIRECTOR PROVINCIAL
LIC° MARCELA VILLEGAS

N EXPEDIENTE AREA

N* PLANO|

TOTAL

EX-2021:16088303 6@ 22r@B1RE A EMBEMEHA -DTD

PAMBY JPC
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DENOMINACION .
DENOMIN Mu1 (Médulo Base) Mu2 Mu3 REFERENCIAS MODULOS VISTA MODULO Muf
CANTIDAD POR |CONSULTORIO x 4  PB-08 (4)  OFFICE S.UM. PB—32 (2) | GINECOLOGICO PB-09 (1)  OFFICE S.UM. PB-32 (1) GINECOLOGICO PB-09 (1)
LOCAL DONDE | GINECOLOGICO PB—09 (1) OFFICE PERSONAL PB—06 (6)| ODONTOLOGICO PB—11 (1)  OFFICE PERSONAL PB-06 (1) ODONTOLOGICO PB—11 (1)
SE_COLOCA ODONTOLOGICO PB—11 (1) OFFICE LIMPIEZA PB—07 (3)| OFFICE ENFERMERIA PB—17 (2) OFFICE ENFERMERIA PB—17 (1)
OFFICE ENFERMERIA PB—17 (4) (1) PLACAS DE MDF O FIBROFACIL ESPESOR 18mm ENCHAPADAS
CANTIDAD TOTAL 3 LAMINADO MELAMINICO 3mm EN AMBAS CARAS Y CANTOS.
POR MODULO 21 6 COLOR Y TEXTURA S/ MEMORIA -
Escala 1:20 Escala 1:20 Escala 1:20
(2) TIRADORES DE ACERO: 1 POR HOJA'Y 1 POR CAJON.-
RETEN IMANTADO : 1 POR HOJA -
¥ v T — +
|| @ - @
o :
Q ) —® Q° @ (3) CAJONES DE MDF. FRENTE ENCHAPADO EN LAMINADO MELAMINICO
o S @ 5 (=} oo & INTERIOR COLOR S/ MEMORIA .-
B g o ol |°
S| © —(2) S| e — 3 ol © @ (4) PLACAS DE TERCIADO FENOLICO ESPESOR 18mm ENCHAPADO
o —® o IS —® AMBAS CARAS Y CANTOS IDEM.-
n Te) mn
N N N
O NPLT ©  _NPIT S NPT (5) PLACAS DE TERCIADO FENOLICO ESPESOR 18mm ENCHAPADO
hwd
0.30 0.30 AMBAS CARAS.-
P 0.40 0.50
4 4
0.60
—_ 4
DENOMINACION
EN PLANTA MuA MuB MuC MuD
DENOMINACION | CONS. GINECOLOGICO  CONS. ODONTOLOGICO OFFICE ENFERMERIA OFFICE S.U.M. OFFICE ENFERMERIA OFFICE PERSONAL
LOCAL DONDE PB PB PB PB PB PB
SE COLOCA 09 11 17 32 17 06
TIPO DE
MODULO
Escala 1:25 Escala 1:25 Escala 1:25
Escala 1:25
1l’2 — o 1 — o v — °1r 1 — T
=TTl il N = [ 1l I TIPERE — T I I
ofS ———] S — , ] — |, w , S — |, , 8
ol = o o NV ©o ESPACIQ NV |/ NV S o % |/ |/ %o
® O, — —— — oo « — —— — o 2 PARA — —— —— —— al @ « — p— —= p— @
°l 5 r{ o © < ° RESIDUOS - © °© °©
o [e] =] o o
n 0n n n n
S N & & N. &
NPLT © o|o NELT. © NELT. o NELT. ©
0.40 0.60 0.50 0.40 0.60 0.50 0.40 0.60 0.60 0.60 . 040 0.60 - 0.60 - 0.60 .
. 1.50 . ~ 2.10 B . 3.00 . . 2.20 .
DENOMINACION DENOMINACION
EN PLANTA Mu4 Mub Mu6 EN PLANTA MuE MuF
DENOMINACION OFICINA JEFE OFICINA MINISTERIO DE SALUD ADMINISTRACION OFFICE LIMPIEZA DENOMINACION OFFICE LIMPIEZA CONSULTORIO CONSULTORIO CONSULTORIO CONSULTORIO
LOCAL DONDE PB PB PB PB LOCAL DONDE PB PB PB PB PB
SE COLOCA 22 24 04 07 SE COLOCA 07 08 08 08 08
TIPO DE
o | 1 1 1 ® © © ©
. . Cielorraso de
Escala 1:25 Cielorraso de roca de yeso Escala 1:25 Cielorraso de roca de yeso roca de yeso Escala 1:25
Estante placa de MDF, Enchapado Estante placa de MDF, Enchapado I\ /' + + v +
color segin Memoria Técnica; Cantos de cedro. g color segiin Memoria Técnica; Cantos de cedro. g 4 ! o | | | | |
Terminacion Semi-mate del Catalogo <} Terminacion Semi-mate del Catalogo o \\\ ’/ 0 o o | |
de Férmica de Férmica Y / © ; 0 g 0
oy \ / n n
y gt \\ ’/ (@] N ! : M\ // N ! O o o : AN // O o
v : : 3 \! ! \! 2 3 ! 3
° ° : / o 2 —_— —_— —_— o o 2 — o
Cantonera < Cantonera s | / ° © ©
s/ E.T.P. ° 8 s/ E.T.P. ° 3 ‘Barral para / b o 9 9 0
- - \ / N
- S p\?mhas / ° S| neLT o S| NPT S
ot \ / S= L~
2.00 B
B 0.60 0.60 0.60 0.30 0.30
o o Q \ /
3 N S 2 - 1.80 5 0.60
\ { o
o \\ /'
glL glL 2 \\ | | ,/’ 7
— T = & of : T — T — 5 \ /
T T § S T i R DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
\ /) — \ / — [+ \ / \ / — \ — (22} \ /
2 2 o o MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS PUBLICOS
A e e i e I = — o8 >
/ S \ \ c VS
\ / — \ / — + \\ / — \\ | — vl
\ / \ i 2 \ / \ / 9 \\\ //
\ // \\ / o o o \\ / \\ / O o |/
! Y Il \/ \/ = \
=~ ‘ - - WNPIT - WNPIT QI\({YI-EECfORDOET)EIS;I;IOREALIZADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA OBRA
0.60 0.40 0.60 0.40 0.45 0.60 0.40 0.60 0.40 0.55 0.55 DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. PROYECTO CAPS 6 CONSULTORIOS
p_ 060 __ 040 _ @ 060 _ 040 _ pO4 _ 2 OGO __ 060 __ 040 _ 2 060 _ 040 _ b 0o 0 0o ADECUACION DE PROGRAMA DEL ANTEPROYECTO ORIGINAL CONSENSUADO Y
APROBADO POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL CAPS PROTOT' Po EN ESQU'NA
2.00 3.05 1.10 MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
- + - + - + ADECUADO A TERRENO DE 20,00mx50,00m
ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES RESPONSABLE PROYECTO Locauoas MAR DEL TUYU
EL MUEBLE SE REALIZARA EN PLACA DE MDF ENCHAPADO EXTERIOR E EL MUEBLE SE REALIZARA EN PLACA DE MDF ENCHAPADO EXTERIOR E INTERIORMENTE CON EL MUEBLE SE REALIZARA EN PLACA DE MDF ARQ’ ROBERTO E. ALVAREZ LA COSTA
INTERIORMENTE CON LAMINADO MELAMINICO COLOR SEGUN MEMORIA LAMINADO MELAMINICO COLOR SEGUN MEMORIA TECNICA Y E.T.P. ENCHAPADO EXTERIOR E INTERIORMENTE CON PARTIDO
TECNICAY E.T.P. ESTANTES A LA VISTA CON ESTRUCTURA TIPO PLACA DE 4cm DE ESPESOR FIJADO AL MURO POR LAMINADO MELAMINICO COLOR S/ MEMORIA Y E.T.P. | RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA
ESTANTES A LA VISTA CON ESTRUCTURA TIPO PLACA DE 4cm DE ESPESOR MEDIO DE BARRAS DE HIERRO ROSCADAS AL MISMO, PERMITIENDO SU DESMONTE. HOJAS EN PLACA DE MDF DE 19mm DE ESPESOR ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ JULIO 2021 PLANO
FIJADO AL MURO POR MEDIO DE BARRAS DE HIERRO ROSCADAS AL MISMO, HOJAS EN PLACA DE MDF DE 19mm DE ESPESOR ENCHAPADAS EXTERIOR E INTERIORMENTE CON ENCHAPADAS EXTERIOR E INTERIORMENTE CON SEFE DE DEPARTAMENTO DETALLE MUEBLES
PERMITIENDO SU DESMONTE. LAMINADO MELAMINICO SEGUN MEMORIA TECNICA Y E.T.P. LAMINADO MELAMINICO S/ MEMORIA Y E.T.P. ARG® MARCELA COLOMAR
HOJAS EN PLACA DE MDF DE 19mm DE ESPESOR ENCHAPADAS EXTERIOR E HERRAJES: 2 POMELAS DE BRONCE PLATIL POR HOJA - 2 PASADORES DE EMBUTIR DE BRONCE HERRAJES: 2 POMELAS DE BRONCE PLATIL POR
INTERIORMENTE CON LAMINADO MELAMINICO SEGUN MEMORIA TECNICA Y PLATIL, CERRADURA A TAMBOR DE EMBUTIR PARA MUEBLE, TIRADORES DE BRONCE PLATIL POR HOJA - 2 PASADORES DE EMBUTIR DE BRONCE DIRECTOR TECNICO ESCALA 1:20 — 1:25
E.T.P. HOJA, RETENES MAGNETICOS REFORZADOS. PLATIL, CERRADURA A TAMBOR DE EMBUTIR PARA ARQ° ROMINA VILLEGAS ) *
HERRAJES: 2 POMELAS DE BRONCE PLATIL POR HOJA - 2 PASADORES DE NOTA: LAS DIMENSIONES FINALES SE AJUSTARAN EN OBRA. MUEBLE, TIRADORES DE BRONCE PLATIL P/ HOJA, DIRECTOR PROVINCIAL N__EXPEDIENTE _ | AREA N'_PLANO| TOTAL
EMBUTIR DE BRONCE PLATIL, CERRADURA A TAMBOR DE EMBUTIR PARA RETENES MAGNETICOS REFORZADOS Y UN BARRAL | Lic® MARCELA VILLEGAS E£X:2021:16089013 i 6RGVI22FBBI1MRES R ESBDHCHA -TITDPAMB Y JPC
MUEBLE, TIRADORES DE BRONCE PLATIL POR HOJA, RETENES MAGNETICOS DE TUBO DE ACERO INOX. DE @ 25mm PARA EL
REFORZADOS. COLGADO DE PERCHAS.
NOTA: LAS DIMENSIONES FINALES SE AJUSTARAN EN OBRA. NOTA: LAS DIMENSIONES FINALES SE AJUSTARAN
EN OBRA. PROFUNDIDAD DEL MUEBLE 0.60m. pagina 13 de 17




DENOMINACION
MUEBLES

Mu7

UBICACION

ADMINISTRACION

NUMERO DE
LOCAL

PB
04

CANTIDAD

1

11 1

[

0.60

BOX
ATENCION

1.00

1.00
©

—_

15

4

Policarbonato transparente de 10mm de
espesor como distanciador social. JLE

+°

(o)
0.60

0.55

T

PB
00

ADMINISTRACION

Proyeccion desnivel en cielorraso para
ubicacion de luz sobre plano de trabajo.

Policarbonato transparente curvado
segun radio del mostrador.Espesor
10mm. colocado como distanciador
social.

PLANTA

3
@ T dfg - curva de roca de
0 yeso
C 8 <
(@]
® s 18
oo - -
| d
L 1.10 L 0.60 ]
™ T -1

@ PLANOS DE TRABAJO

Tabique de roca de yeso con
parantes estructurales colocados
cada 0.30m segun normas del
fabricante

@ ESTANTES DE APOYO

(2) MOSTRADOR DE ATENCION

Cornisa curva de placas

de roca de yeso \

Color 436U

Tabique de roca de yeso
con parantes \

estructurales colocados
cada 0.30m segun

normas del fabricante
Color 436U

Plano horizontal placa de
MDF, Enchapado
color segun Memoria \
Técnica; Cantos idem o
plano horizontal. ~
Terminacion Semi-mate N
del Catalogo
de Formica

Chapa de Acero — |
Inoxidable s/ E.T.P.

Tabique curvo de placas |
de roca de yeso
Color 2824D

Zobcalo de Acero
Inoxidable s/ E.T.P.

. 045/

\ 2.10

\

Escala 1:25

Cielorraso de roca de yeso con
estructura metalica.

/

N.P.I.T.
o od

| _0.15
"D.18

| Policarbonatq transparente curvado

segun radio del mostrador.Espesor
10mm. colocgdo como distanciador
social.

0.30
2.10
2.40

0.35

0.40

g \
/ Proyeccion cornisa

19 MM. DE ESPESOR, ENCHAPADAS

0.45 0.18 |
0.37

CORTE A-A

PLANOS DE TRABAJO: EJECUCION REALIZADA CON PLACAS DE MDF DE

ESTRUCTURA DE CANO TUBULAR DE 30 x 30 mm. Y MENSULAS DE 3mm.

DE ESPESOR.

DOS (2) CAJONES DE 0.40m DE ANCHO POR 0.50m DE PROFUNDIDAD.

TABIQUES DE CIERRE: EJECUCION REALIZADA EN PLACAS DE ROCA DE

YESO CON ESTRUCTURA METALICA SEGUN E.T.P.

LOS COLORES ESPECIFICADOS ESTAN DETALLADOS EN LA MEMORIA

TECNICA -

IMAGENES MOSTRADOR ADMINISTRACION

—

po i -

MAGENES MOSTRADOR FARMACA

VISTA EXTERIOR

VISTA INTERIOR

DENOMINACION

Mu8

Mu9

DETALLE MUEBLES MOVILES

MUEBLES
UBICACION FARMACIA INGRESO ENFERMERIA CANT. TIPO DE MUEBLE
NUMERO DE PB PB 12 ESCRITORIOS.
LOCAL 20 15
CANTIDAD 3 7 27 TANDEM X 3 SILLAS CADA UNO.
Reja ’de seggridad B Escala 1 25 26 S I LLAS
segln Planilla de Cielorraso de roca de yeso con Cielorraso de roca de yeso con
Ca(r)pggma 2 estructura metalica. estructura metalica. 7 CAM I LLAS .
: J _ - > 1 | SILLON GINECOLOGICO.
@ © 1 0 ] Rela do soguridad jF ﬂ: 1 SILLON ODONTOLOGICO.
Te] ni
@ ° cerpmenE2 T 1fi10:22,0-20, 3 DISPENSER DE AGUA
0.35 _0.10 0.80 0.1 0.80 I ’
=L[ ]J= 1.95 E% = Plano horizontal placa de I DlRECClON PROV'NC'AL DE ARQU'TECTU RA
--—_B_g MDF, Enchapado 1
‘1 || | . M . | 7
Téonica: Cantos idem | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS PUBLICOS
| hori tal.
Terminaciog gr:ni-on:z%nqael o 1 g
PLANTA FARMACIA Mu8 CamlogotoFomka ] _ o S
g T T 5
Tabique de roca de [ 3
. ) ANTEPROYECTO

ELOP;\INF?LRI(E:;g g?EAI\\jIgFEI;E ?g%/:ﬁNDFEEQIS'LZI?SDgR estruéﬁsr(a)lggr;gircaar;tsz N © PROYECTO DE ORIGEN REALIZADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA OBRA

ENCHAPADAS | ~ (O PLANO DE TRABAJO ——» | D B o Aneysuano v | e |0 OS> 8 CONSULTORIOS

ESTRUCTURA DE CARO TUBULARDE30x30 () MOSTRADOR DE ATENCION ™™™ | | g 3 apecesos sor u4 piecoion o prisesrauctu, ¢ ssavoos avaunses oe- | CAPS  PROTOTIPO EN ESQUINA

mm. Y MENSULAS DE 3mm. DE ESPESOR. @ e o ESPONSABLE PROYECTO ' ADECUADO A TERRENO DE 20,00mx50,00m

. ESTANTE DE APOYO . o - +
. ARGE ROBERTOE ALVAREZ couo MAR DEL TUYU
< PARTIDO
D YESO CONESTRUCTURA '\STALICA SIETE NPT ‘9+ é | © NPT RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA PLANO
L~ — o3 L~ — ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ JULIO 2021
S —_— ! 0-29, 040 b 125 4 4 JEFE DE DEPARTAMENTO DETALLE MOSTRADOR Y MUEBLES

o 0.1 0115 0.15 ARQ® MARCELA COLOMAR
Te}
i she 1.25 o DIRECTOR TECNICO ESCALA 1:25

0.40

0.20,0.20
@]

—
o

0.80 2 10.

PLANTA INGRESO
ENFERMERIA Mu9

CORTE B-B Mu8
Mu9

VISTA FARMACIA

ARQ° ROMINA VILLEGAS

DIRECTOR PROVINCIAL
LIC° MARCELA VILLEGAS

N* EXPEDIENTE AREA N* PLANO| TOTAL

B 20211508003 [ GRAN22rRB1RES X ESDATA -TI DPANVBY PG
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NUMERO DE PB PB PB PB PB PB PB
LOCAL 25 26 27 13 14 10 17
DENOMINACION ° ° o N
LOCAL S PUBLICO MASCULINO S" PUBLICO FEMENINO S* DISCAPACITADOS SANITARIO PERSONAL FEMENINO SANITARIO PERSONAL MASCULINO BANO OFFICE ENFERMERIA
CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1
Solia ep'una
sola pieza . .
Revestimiento segun
Arranque colocacidn planilla de locales y E.T.P.
de Solado
Solado segun Planilla / W
de Locales y E.T.P. } o
S " 27 C 3 G
Espejo cristal biselado Inodoro con Revestimiento seguiin [ ' y I
Arranque cg)logaggn .m 0.60 x 0.60m mochila s/ D.T.C. Planilla de Locales y E.T.P. Arranaue colocacion 0.30 0.80 1 0.70 060\
e Solado (P4 ) — QSO?ado - ( | p|2s
| : /0 7 ‘e
17 -
[ o3 T -
b Solad 4n Planill Soli | / \ || Espac!o para deposito
| — ¥ — 0% 5 O Eore sy | S  OFFICE O it
, o e N\ @ e | 00 BP o ‘ ENFERMERA o |
+0.15 \ 2 ]
Revestimiento ° / SANIT o SALA DE MAQUINAS 07 Ubicacion compresor T T o N =]
segun Planilla de R PUB - 0.25+ 3.00 ‘Odontolégico ‘\
Locales y E.T.P. H < INT © n . | — " — )
et S | d e
PLANTA M| [P © L Conducto de ventilacién Conducto de ventilacion [ Il ] Me2 Mesada granito
— | PUB.| © S TEME X Rejilla de ventilacion Rejilla de ventilacion L L 1 Vesad ) " o o/ Detalle
permanente permanente esada granito
CORTE 1—1 t | IMASC / N 8 o o/ Detalls D
pk o o < 0.15 SO o
W Bacha de A° Inox. Bacha de A° Inox. o 0 MuA m
PB ] i ~— @ 0.30m s/ D.T.C. 2 0.30m s/ D.T.C. © o
25 » ! Espejo cristal biselado —t o o 8 — | — W
S o - Espejo cristal biselado 0.60 x 0.60m BPO ° Revestimiento seglin © i - . > m
Inqggﬁirlg oDT.C. 0-60 x 0.60m planilla de locales y E.T.P. ®) W
Altura Total : 0.50m ‘ K @ ? o . | N
Desde N.P.T. 0
o | 1 ° 2 - 3 , o
Barra] de seguridad -(1( 00 =) 0, U m Solado segun Planilla [ . o ‘ ‘ BPO ° ™ i inoxi
rebatible de A° I° de . F w de Locales y E.T.P. \ 1 1 \ o Pileta de acero |nOX|d’abIe de
40mm de @ L~ S — m 0 0.34 x 0.44m s/Dto.Téc.Comp.
. A | B : Pileta de acero inoxidable de
dérgg?;foco ocacion l ‘ l r l ‘ I — Me7 m © 0.34 x 0.44m s/Dto.Téc.Comp. 2 -
H ) : o ) e Med )2
2 Lavatorio ad?i’t ;do Conducto de ventilacién [/o o o o\ M i
. para discapacitagios Rejilla de ventilacion Inod / / \ Inod / o
o segun D.T.C. permanente nqgcﬁﬁg g/ D.T.C. _ - nqgcgirlg g/ D.T.C. 4 L = ! n—"-/F MuO @ @\
0.80 =[[ Espejo cristal bise ado\ 3 { \ g%%ejo(;:gztril biselado Jﬁ- R Anafe eléctri Y
2.15 0.60 x 0.60m. Altura - 0.75 B — Revestimiento segun Revestimiento segtn Rt 140 | | _B é © o nate electrico segun
para liscapacitados | .15 m _10.15 planilla de locales y E.T.P. Q  N"Hlesada gratito -~ -~ Mesada granite~—" planilla de locales y E.T.P. 6.1 5* ! A il Dto.Téc.Comp.
PB arral fijo de AP I° W Arrahque colocacion A 1 s{ Detalle — [l [T s/ Detalle 1 Bacha de A° Inox. 1 4' r I
57 para discapacitados de Sojado 0.40 | 0.75 0.30 0.30 0.75 . 0.40 @0.30ms/D.T.C. . °
golﬁdo slegL'JnEP_:_agilla ‘ ‘ Mesada granito %
SANITARIO o e Localesy k. 1.7 Il s/ Detalle Revestimiento 5a
DISCAPACITADOS ' ' SANIT.| PERS.[PB . . PB NIT. PERS.
} { } { o) FEM. 12 14 MASC. I Heladera segun Revestimiento segun
% 1 N %: ® P LANTA Dto.Téc.Comp. planilla de locales y E.T.P.
: 2 o /0 /A0
YA L © 1.45 _0.15_ 1.45 .
W W Revestimiento segun Arraane colocacion o r Arranque colocacgn
Planilla de Locales y E.T.P. de Solado Solado 2b Solado 2b de Solado NOTA .
*- TODAS LAS INDICACIONES ESTAN REFERIDAS A LA PLANILLA DE LOCALES, PLANO DE
MUEBLES Y PLANO DE MESADAS .-
PLAN TA PLAN TA PLANTA [——/"1] MURO DE MAMPOSTERIA A CONSTRUIR.-
] HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR.-
NUMERO DE PB PB PB PB
LOCAL 30 06 07 32
DENOMINACION
LOCAL SANITARIO DISCAPACITADOS S.U.M. OFFICE PERSONAL OFFICE LIMPIEZA OFFICE S.U.M. ___ Cielorraso segn Planilla 7
—1 | de Locales y E.T.P. T
CANTIDAD 1 1 1 1 1
Mesada granito
s/ Detalle
T T
Revestimiento segln o @)
Planilla de Locales y © 2
E.T.P. o _
m m m m Espejo cristal biselado <||> M
W W 0.60 x 0.60m R H
m W o L
1 [ ] (‘o‘
% L i [ IL ]| [ I1 ]| o
Anafe eléctrico segun |_ =1 [ 1T 1 [ il 1
Dto.Téc.Comp. T 3 <||> Il
e N m
Q) ©) 149 > -
0.15
Pileta de acero inoxidable
1.45 8 de 0.34 x 0.44m segun Bacha de A° Inox. = A X
. 0gs | 2 0.60 Dto.Téc.Comp. S @ 0.30m s/ D.T.C. —
0.15 0.60 D.85 sola pieza ﬂ
3 R ]
) evestimiento segun 3.25 0.75 0 i -
PLANTA 2.20 . - o o| Planilla de Locales y ]7= + iglﬁggasl':gt;nEP.:_ag'”a 8
1 Pileta de acero inoxidable ‘02 [ ‘02 ETP. Arranque colocacion —_— o ~
de 0.34 x 0.44m segln Me3 o PB de Solado m I MAG E N BAN O
Solia en una Dto.Téc.Comp. N w
| | [ola peza — o 07 ' | .
. MuD OFFICE | & = ' 5 : ' " y
Revestimiento segin e LIMP| E:’ZA o T © J g e T e O T / 4. 4 a
Planilla de Locales y E.T.P. ] (- I "ol To] L — ; 4 d N L
— — o = - / PB] OFFICE |
PB < HM ; 32| SUM -
1 06 P4 .
& S > 1o s J
. O = - -— = | L
PB|° OFFICE 1% 15 0.90 0.15 | 070 1.40 | 0.70— | nodoro of
—| mochila s/ D.T.C.
30 PERSONAL i 0 v+ /
0.80 . ——
/||| - _ y 8) (e : /= | 'CORTE 1-1
i E—— N |
m - Tl = | N,
W r?) ] -— M u 6 9 NN CTITNAD
: : DEPOSITO @ z
o —
I 8 GENERAL 3 DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
o o
Q e SUM @ _ Il .
_ g omsoasonn | Ml I, “ . S : ‘ MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
L o Téc.Comp. - ——— . —
o — & . : 32 —
B o
® -1 ‘—‘ |
I 0.70 e 0.75 B — © e 0.75 e 0.65 - — Heladera segtn Anafe eléctrico seglin Pileta de acero inoxidable de
1.00 0.15" o 1020 '0.20" m o T0.15 Dto.Téc.Comp. Dto.Téc.Comp. 0.34 x 0.44m s/Dto.Téc.Comp. ANTEPROYECTO OBRA
Lavatorio adaptado Espejo oristal biselado Solia en una Solado segin Planilla \P4/ | Solado segin Planila DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINGIA DE BUENOS aiRes, | PROYECTO CAPS 6 CONSULTORIOS
para discapacitados 0.60 x 0.60m. Altura sola pieza | | de Locales y E.T.P. | de Locales y E.T.P. Revestimiento segin ADECUACION DE PROGRAMA DEL ANTEPROYECTO ORIGINAL CONSENSUADO Y
segun D.T.C. para discapacitados Arranque colocacion Arranque colocacion planilla de locales y E.T.P. APROBADO POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL CAPS PROTOT' PO EN ESQU'NA
de Solado de Solado MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ADECUADO A TERRENO DE 20.00
1 0.90 K 2.80 ,00mx50,00m
RESPONSABLE PROYECTO MAR DEL TUYU
ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ LOCALIDAD
parTo LA COSTA
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA
ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ JULIO 2021 PLANO
JEFE DE DEPARTAMENTO DETALLE SANITARIOS Y OFFICE
ARQ° MARCELA COLOMAR
PLANTA PLANTA PLANTA PLANTA DR TR oD escaa  1:25
ARQ° ROMINA VILLEGAS °
DIRECTOR PROVINCIAL N° EXPEDIENTE AREA N" PLANO| TOTAL
LIC® MARCELA VILLEGAS EX:202 115089013 E eh@N2RFEBIAES Y EMBDEERA - DI DPAMB Y PG
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DETALLE BARANDA

RAMPA PARA DISCAPACITADOS

CANO DE ACERO INOXIDABLE

ARRANQUE HORIZONTAL

ARRANQUE

@ HORIZONTAL DE
BARANDA
DE BARANDA %;
. —
e —
5 2 ARRANQUE
CANO DE ACERO - e S £0.00 BARANDA
INOXIDABLE @16 10 o DE ACERO
o +0.30 INOXIDABLE
© o
+0.00 L
— L L = 0.40 3.20 0.40
S PENDIENTE RAMPA 8%
S 0.40 3.20 0.40 PLANTA
« VISTA LATERAL
ARRANQUE HORIZONTAL Eﬁ/iﬁ“g?;;g?& I\jﬁ&%‘é
CARO DE ACERO ARRANQUE HORIZONTAL DE BARANDA 3 9/
INOXIDABLE [ DE BARANDA o Q T
_ ' ° T d
o
>\ S g 3 g8 3
X o o
> +0.30
8 +0.30
J S 8 ?_ =
7 ] \ A N.P.T.£0.00
PARANTE EN 3 =000 i e T R T k2 b0 D e 3 s R i R o S |
CANO DE ACERO T e 0085%%%‘“9(5’%):”?&0%?% Qgégéé%a@g%’ Q%%@ 09 %S (é
INOXIDABLE @ 48 T RS ks @
PIEZA DE SOSTEN DE ® PENDIENTE RAMPA 8% 6.90
NOTA: | BARANDA @16 (Barra @ 01 10
*- TODAS LAS de acero inoxidable) 040 o 0000000000000 320 0000000000000 | 040 g
MEDIDAS ESTAN SOLDADA AL CANO
EXPRESADAS EN VERTICAL CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL
MILIMIETROS.-
Escala 1:10 W Escala 1:25
DETALLE DE CARGAS SOBRE LOSA DE HORMIGON ARMADO DETALLE DE ESCALONES REFERENCIAS
(1) GRAMPA DE FIJACION EMPOTRADA. -
(2) PLANCHUELA DE UNION 5mm.-
®00 OC  ©0 BOOOO W@WEOO G OE®E @ 3) BARANDA EN CANO ACERO INOXIDABLE MEDIDA EXTERIOR B4
@) PISO DE LAJAS DE CEMENTO CON TERMINACION ANTIDESLIZANTE S/E.T.P.-
(5) CONTRAPISO S/ PLANILLA DE LOCALES.-
(6) ESTRUCTURA S/ CALCULO DEPTO TEC. COMPLEMENTARIO.-
(7) TERMINACION REVOQUE OBRAS EXTERIORES S/PLANILLA DE LOCALES.-
ESPECIFICACIONES

a4

REFERENCIAS CARGAS SOBRE LOSA:

- LOSA DE HORMIGON ARMADO S/CALCULO DPTO. TEC. COMPLEMENTARIO.

- BARRERA DE VAPOR MEMBRANA 4 mm SEGUN E.T.P.

- POLIESTIRENO EXPANDIDO esp. 25 mm.

- CONTRAPISO DE ARCILLA EXPANDIDA EMPASTADA esp. MINIMO EN EMBUDOS
0.05m PEND. 2 % SEGUN E.T.P.

- CARPETA DE CONCRETO esp. 0.02 mts.

- MEMBRANA esp. 4mm SEGUN E.T.P.

7- CUPERTINA DE CONCRETO 1:3 PENDIENTE 1% HACIA EL INTERIOR DE LA

CUBIERTA.

8- BUNA CORTAGOTAS 0.01 x 0.02 mts.

9- MURO DE LADRILLO HUECO 0.20 mts.

10-LAMINA DE MALLA GEOTEXTIL.

11-BANDA ELASTICA DE CIERRE.

12-MURO DE LADRILLO COMUN 0.30 mts. SEGUN E.T.P.-

13-EMBUDO Y BAJADA PLUVIAL DE POLIPROPILENO SEGUN E.T.P.

14-COLUMNA DE H°A° SEGUN CALCULO DTO. TECNICO COMPLEMENTARIO.

HWN -

[e>N&)]

LA BARANDA SERA DE CANO DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA EXTERIOR @48mm IDEM PARANTES. CURVAS:

MEDIDA EXTERIOR IDEM.-

SE CORTARA LA PARTE ROSCADA'Y SE SOLDARA A LOS LARGUEROS Y PARANTES, LUEGO SE PULIRA

PARA UNA PERFECTA TERMINACION.-

NOTA IMPORTANTE

EL NIVEL #0.00 INDICADO EN LA PLANTA'Y LA VISTA DEL PRESENTE PLANO SE CORRESPONDERA CON EL

NIVEL DE PISO TERMINADO DE VEREDA INDICADO EN PLANO DE PLANTA BAJA.

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

VENTANAS DEL S.U.M., SERAN
CERRADAS CON REJAS DE
IDENTICAS CARACTERISTICAS A LAS
EEKES'EEQSNASS IEII\‘NEDIIC?ARIIEEEI?DI\II_EIE\ITA 1- CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO SEGUN E.T.P..
DE TECHOS, PLANO DE GORTES Y 2- VEREDA MUNICIPAL SEGUN E.T.P.

DETALLE DE IMAGENES. 3- CARPETA DE CEMENTO SEGUN E.T.P.

4- UMBRAL CONFORMADO CON PLACAS GRANITICAS SEGUN

MEMORIA TECNICA Y E.T.P.

REFERENCIAS UMBRALES:

DIRECTOR TECNICO

an < ’
4 & A ry
I S . 0.35 .
m -1
pt QR':.YI-EECE',ORDCIQYOEIS;II:IC??EALIZADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA OBRA
J N sl DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. PROYECTO CAPS 6 CONSULTORIOS
4 “ ADECUACION DE PROGRAMA DEL ANTEPROYECTO ORIGINAL CONSENSUADO Y
¥ NOTAS GENERALES: ° s P 05 g 0.30 N APROBADO POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL CAPS PROTOT'PO EN ESQU'NA
: ] MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
. i ADECUADO A TERRENO DE 20,00mx50,00m
- LA ALTURA DE LAS CARGAS M S PP =11 o
DEBERA SER EJECUTADA SEGUN § R - WS RESPONSABLE PROYECTO Locaubas MAR DEL TUYU
PLANO DE CORTES.- . © .t "oHd 91 £0.00 | ARG°ROBERTOE. ALVAREZ LA COSTA
i ‘ PARTIDO
*- LA DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE < F
LAS LOSAS DEL PATIO DE INGRESO Y s i RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA PLANO
EL ESTACIONAMIENTO DE LA L7 s, ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ JULIO 2021
AMBULANCIA, COMO ASI TAMBIEN EL « a
AREA LIERE DELANTE DE LAS 4 . ) [ e o oeparuENTO DETALLE RAMPA, CARGAS Y ESCALONES

ARQ® ROMINA VILLEGAS ESCALA 1:10 = 1:25
DIRECTOR PROVINCIAL N EXPEDIENTE | AREA N PLANO| TOTAL
LIC® MARCELA VILLEGAS EX:3020:100 803 RN 23rRB1RES X ESBEAERA - T DPAMB Y §PC
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DETALLE DE CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE TEJIDO

@w@ayg?@ DG

4

03

.l

2.00

-

NIVEL TERRENO

0.50

REFERENCIAS:

1- BASE DE HORMIGON ARMADO

2- POSTE DE REFUERZO 0.12m x 0.12m - POSTE ESQUINERO 0.10m x 0.10m S/E.T.P.
3- PUNTAL

4- GANCHOS 3/8"X9"

5- PANCHUELA DE HIERRO NEGRO EMBLECADO DE 1"X3/16"

6- ALAMBRE TEJIDO DE MALLA ROMBOIDAL DE ALAMBRE GALVANIZADO N° 10

7- ALAMBRE DE ACERO OVALADO LISO DE ALTA RESISTENCIA N° 175

8- POSTE INTERMEDIO 0.12 x 0.12

9- ESPARRAGO 3/8" x 33cm

10- TORNIQUETE N° 7

11- ALAMBRE DE PUAS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD

12- PERFIL "T" 30mm x 30mm FIJADO A LOS POSTES PARA SOSTENER LOS HILOS DE
ALAMBRE DE PUA.

NOTA:

*- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.-

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ANTEPROYECTO

PROYECTO DE ORIGEN REALIZADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ADECUACION DE PROGRAMA DEL ANTEPROYECTO ORIGINAL CONSENSUADO Y
APROBADO POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AUXILIARES DEL
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

RESPONSABLE PROYECTO
ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ

OBRA

PROYECTO CAPS 6 CONSULTORIOS

CAPS PROTOTIPO EN ESQUINA
ADECUADO A TERRENO DE 20,00mx50,00m

tocaupao  MAR DEL TUYU

PARTIDO

LA COSTA

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA FECHA
ARQ° ROBERTO E. ALVAREZ JULIO 2021

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° MARCELA COLOMAR

DIRECTOR TECNICO
ARQ° ROMINA VILLEGAS

PLANO

DETALLE DE CERCO

ESCALA

1:25

DIRECTOR PROVINCIAL
LIC®° MARCELA VILLEGAS

EX.50>1-1608303 (6ot
£X.2021-1608881 £ 6 00128 FEBBES 2 EUDENEE

N PLANO
A-08 D

TOTAL
PAMBY JPC
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